EKOMETIRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2020-01-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:

11668

fvew

oy ey

4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

UAB ,, EiSiskiy komunalinis tkis*“, GeguZés a.19, Eisiskiy m., galéininkq raj.

Objektas, adresas:

Tetény k. vandenvieté, skirstomasis tinklas

Méginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Meéginys paimtas: 2019-12-17 9.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatiira °C 11,1 - gZZnJZZ,f Z:tog;iistylr 333 e
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,216 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,098 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis ug/l 272 200 LSTISO 6332:1995
Manganas g/ 19 S
Chloridas mg/l <1,75 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/ 8,87 250 |Chomanemesvimo 1o
Natris mg/l 3,47 200 LST EN IS0 9964-3:1998
Boratas mg/l <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ug/l <11 200 LST ISO 10566:1998
Cianidas ug/l <6 50 LST ISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,22 1,5 **ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 *#*CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <0,200 50 **%CSN EN 1SO 17294-2
Varis mg/l <0,0010 2,0 ##*CSN EN ISO 17294-2
Nikelis ng/l <0,200 20 ##%CSN EN ISO 17294-2
Svinas pg/l 0,089 10 *%%¥CSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l 0,065 5,0 #*XCSN EN ISO 17294-2
Selenas ug/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris ng/l 0,025 1,0 ***CSN EN ISO 17852
Benzenas pg/l <1,0 1,0 **LSTEN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
Zlagl;ig;zﬁj;fl ;;1(;?1?:11211! ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <2,0 3,0 **[ST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11668 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0,10 *XLST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0,10 **[ ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 St LST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas g/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **.ST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ug/l <0,01 0,10 **[.ST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Bq/l <10 100 **XCSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bq/l <0,04 0,10 ***CSN 75 7611
3k 3k 3k,
Visuminis beta aktyvumas Bg/1 <0,10 1,0 % 9§SN 727612, CSNENISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo sglygos metine indikacine doze mazesng uz
leistinagja 0,10 mSv.

Meéginj paémeé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjeviené,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ¥***ALS Czech Republic, s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
/7

AFA
J ‘;/' V4 /,,7

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

. Lapas: 1-1
- {o’ﬂM & T'R PN UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11669
UZsakovas, adresas: UAB ,, EiSiskiy komunalinis tikis“, Geguzés a.19, Eisiskiy m., éaléininkq raj.
Objektas, adresas: Tetény k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Méginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17, 9.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma;c/e;\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temperatiira °C 11,1 B Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skaiius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: v 6’7{/’ ‘”ﬂq

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiam.




4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1
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EKOMETRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-01-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11670

vvvvvvvv

Uzsakovas, adresas: UAB ,, EiSiSkiy komunalinis tkis*, Geguzés a.19, EiSiskiy m., galéininkq raj.

Objektas, adresas: Geliiny k. vandenvieteé, skirstomasis tinklas

Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Meéginys paimtas: 2019-12-17 9.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatira C 10,9 - Chemanatimet Vim0
Permanganato indeksas mg/1 <0,79 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis ' mg/l 0,045 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pg/l 92 200 LST ISO 6332:1995
Manganas he/! <9 50 Chomanatimer Vimtaront
Chloridas mg/l 4,50 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/! 14,7 250 |chomanatames ivatsor
Natris mg/l 2,75 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <11 200 LST ISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LST ISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,23 1,5 **[ST EN ISO 10304
Bromatas ug/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,020 - 5,0 #:*CSN EN ISO 17294-2
Chromas ng/l <0,200 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/1 0,0011 2,0 *HECSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l <0,200 20 *FECSN EN ISO 17294-2
Svinas g/l 0,114 10 ***¥CSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l <0,050 5,0 #%%CSN EN ISO 17294-2
Selenas ug/l 0,369 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris ug/l <0,020 1,0 | ***CSN EN ISO 17852
Benzenas ng/l <1,0 1,0 **[ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
zlagliig;?/zﬂj::rll ;;EI:SI::Q ng/l Nerasta 0,10 **skysCiy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11670 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,10 10 **[ST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0.10 SXLST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 SELST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 S5LST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 SALST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 **.ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ng/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas g/l <0,005 0,030 **.ST EN ISO 6468:2000
Endrinas _ png/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Bg/1 <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bg/l <0,04 0,10 *¥*XCSN 75 7611
ok sk
Visuminis beta aktyvumas Bq/l <0,10 1,0 oo 2701 CENENISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing doze mazesne uz
leistinajg 0,10 mSv.

pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé)

T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé)

Meéginj paémeé:

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjeviene,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.o.

- (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

S 4 ]
Ly

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

P Lapas: 1-1
EKO“‘,:A‘E TRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.It
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11671
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tkis®, Geguzés a.19, Eisiskiy m., éaléininkq raj.
Objektas, adresas: Geliny k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17, 9.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma‘t/a:l\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

- o Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met.1d.

Temperatiira C 10,9 B Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skaiCius KSV/100 ml 0 0 \LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama




4F/KVP 5.10-01

. Lapas: 1-1
== UAB EKOMETRIJ “
EXQMETRIAA ”
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2020-01-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11672
Uzsakovas, adresas: UAB ,, EiSiskiy komunalinis tikis*, Geguzés a.19, EiSiskiy m., éaléininku, raj.
Objektas, adresas: Pabarés k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17 10.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20
Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5

Temperatira C 1038 - Chemmatimet Vinsent3s
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,012 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pg/l 140 200 LST IS0 6332:1995
Manganas e/ <9 50 |chomansemervimentons
Chloridas mg/1 <1,75 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/ 6,81 50 | Chomamatamet int35d
Natris mg/l 2,65 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/] <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ug/l <11 200 LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LST iSO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,17 1,5 **ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l 0,820 10 *¥*¥CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 *#*CSN EN ISO 17294-2
Chromas ug/l <0,200 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l <0,0010 2,0 ##*CSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l <0,200 20 **#FCSN EN ISO 17294-2
Svinas ng/l 0,098 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Stibis g/l 0,080 5,0 **¥%CSN EN ISO 17294-2
Selenas pg/l 0,254 10 *%%CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l 0,024 1,0 ##%CSN EN ISO 17852
Benzenas ug/l <1,0 1,0 **LST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
z}zig;i:ﬁ:le‘; ;1;;123;2“! ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11672 Lapas: 2-2
i 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 **LST EN ISO 64682000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0,10 **] ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 *5LST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 S*[ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 *+[ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ug/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **1.ST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,10 **[ST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Bq/l <10 100 ***CSN EN 1SO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bq/l <0,04 0,10 ***CSN 75 7611
skok ok
Visuminis beta aktyvumas Bg/l <0,10 1,0 9% 9(7,’SN /27612, CSN ENISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacine doze maZesne uz
leistingja 0,10 mSv.

Meéginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjevieng,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

- Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11673
Uzsakovas, adresas: UAB ., Eisiskiy komunalinis tikis*, Geguzés a.19, Eisiskiy m., §aléininkq raj.
Objektas, adresas: Pabarés k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ fiaupo
Méginys paimtas: 2019-12-17, 10.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Mat:l\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temperatura °C 1 0’ 8 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skai&ius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama)
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EKOMETIRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2020-01-21

vy

11674

vy

4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Objektas, adresas:

Dainavos k. vandenvieté, skirstomasis tinklas

Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Meéginys paimtas: 2019-12-17 10.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatira °C 12,0 - Chemanatimet Vim0t
Permanganato indeksas mg/I <0,79 5,0 LST EN IS0 8467:2002
Amonis mg/l 0,096 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 LST 1SO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pg/l 298 200 LSTISO 6332:1995
Manganas e/ <9 O
Chloridas mg/1 1,83 250 LSTISO 9297:2008
Sulfatas mg/ 103 250 | Chomamer it
Natris mg/l 2,96 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 <0,020 1,0 LST IS0 9390:1998
Aliuminis ng/l <11 200 LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LST ISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/1 0,20 1,5 **[.ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/1 0,467 10 ***CSN EN IS0 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 *x¥CSN EN ISO 17294-2
Chromas ng/l <0,200 50 *6%CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/1 <0,0010 2,0 **¥FCSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l <0,200 20 ***CSN EN ISO 17294-2
Svinas pg/l 0,052 10 *#%CSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l 0,059 5,0 #%%CSN EN ISO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l 0,026 1,0 ***CSN EN ISO 17852
Benzenas ug/l <1,0 1,0 **LST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
aDnagl;ig:;ﬁ((igi ;Eg?::::u ng/l Nerasta 0,10 *%skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11674 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **[ST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0,10 *%] ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0,10 $A[.ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 SALST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ngl <0,005 0.10 SALST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ug/l <0,005 0,030 **.ST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ug/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Byg/l <10 100 ***XCSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bq/1 <0,04 0,10 ***CSN 75 7611
Kok
Visuminis beta aktyvumas Bqg/l <0,10 1,0 % QSSN 757612, CSN EN IS0 |

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Mgéginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo sglygos meting indikacing doze maZesne uz
' leistingja 0,10 mSv.

Meéginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjevieng,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas gvilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

/jl'n /;’

. N
Tvirtinu: ( 0

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Py 3 Lapas: 1-1
?y*{ﬂoj::ﬂ{v\ &7 =TNPN UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11675
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tikis“, Geguzés a.19, Eisiskiy m., Saléininkq raj.
Objektas, adresas: Dainavos k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Méginys paimtas: 2019-12-17, 10.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma;[:l\?mo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif: NT ir PV kokybeés tyrimo met.1d.

Temperatira °C 12,0 . Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skaidius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Meéginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: v ZO

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama




o~

EKOMETIRIIA

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2020-01-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11676

vvvvvvvv

Uzsakovas, adresas:

4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,, Eisiskiy komunalinis ukis*, Geguzés a.19, Eisiskiy m., Sal&ininky raj.

Objektas, adresas: Emiliskiy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas

Meginio paémimo vieta: i$ ¢iaupo

Meéginys paimtas: 2019-12-17 11.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatara C 11,7 © Chmamazme it
Permanganato indeksas mg/1 <0,79 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis ' mg/l 0,056 0,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pg/l 323 200 LSTISO 6332:1995
Manganas e/ 24 I
Chloridas mg/1 13,6 250 LST IS0 9297:2008
Sulfatas mg/ 40,7 250 |Chemaatemes v th
Natris mg/1 4,08 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <11 200 LST ISO 10566.1998
Cianidas pg/l <6 50 LST IS0 6703-1:1998
Fluoridas mg/1 0,19 1,5 **[ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l 0,781 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,020 5,0 *%*CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <0,200 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l <0,0010 2,0 #%%CSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l 1,12 20 *#%CSN EN ISO 17294-2
Svinas pg/l 0,096 10 #xxCSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l 0,071 5,0 #%5CSN EN ISO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l 0,025 1,0 ***CSN EN ISO 17852
Benzenas pg/l <1,0 1,0 **[ST EN I1SO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
L):gliig;?/(;ﬁz; ﬁ;g?j;ﬁlq ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11676 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,10 10 **] ST EN 1SO 10301:1997
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ug/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0,10 %[.ST EN ISO 6468:2000
(HCH) :
Beta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0,10 SALST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 #+].ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorc1kloheksana§ ugl <0,005 0.10 ++[.ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas g/l <0,005 0,030 **[.ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas - ng/l <0,005 0,10 **[ST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) ng/l <0,005 0,030 **ST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 **[ST EN ISO 6468:2000
Tritis Bq/i <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas ~ Bg/l <0,04 0,10 *¥*CSN 75 7611
*okk
Visuminis beta aktyvumas Bg/l <0,10 1,0 9 695SN 797612, CSNEN IS0

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing dozg¢ mazesng uZz
leistingjg 0,10 mSv.

Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjeviene,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.o.

ey (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

ﬁ , Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11677
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tkis*“, Geguzés a.19, EiSiskiy m., Saléininky raj.
Objektas, adresas: Emiliskiy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Méginys paimtas: 2019-12-17, 11.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: -2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma‘ile;\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temp cratura C 1 1’7 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skai&ius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

7/
Tvirtinu: %Ml/

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziamal




4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

<3

‘ﬁ UAB ,,EKOMETRIJA“

EKOMETRIJA

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-01-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11678

Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas:

Twew

VY

kiy m., Sal&ininky raj.

Vilkoniy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas

Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Meginys paimtas: 2019-12-17 11.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Méginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatiira C 1.9 - Chomantames vimont5od
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,012 0,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LSTISO 26777:1999
Gelezis pg/l 433 200 LST ISO 6332:1995
Manganas kel 33 50 Chomanatimet 96
Chloridas mg/1 5,56 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/ 20,3 L b
Natris mg/1 3,37 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <11 200 LST ISO 10566:1998
Cianidas ug/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,18 1,5 **ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l 0,840 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 #%%CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <0,200 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l 0,0030 2,0 *%%CSN EN [SO 17294-2
Nikelis pg/l 2,10 20 *%*CSN EN [SO 17294-2
Svinas pg/l 0,292 10 #xxCSN EN ISO 17294-2
Stibis pg/l <0,050 5,0 *%%CSN EN [SO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pe/l 0,024 1,0 *%*CSN EN ISO 17852
Benzenas ng/l <1,0 1,0 **LST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
l)r:gulig;:(;ﬁ(ci:fl Szzn:;lltllll;lu ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <2,0 3,0 **[ST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11678 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **[ST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN I1SO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0,10 *%[ ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0,10 *ALST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0.10 SXLST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0,10 *X[ ST EN ISO 64682000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <0,005 0,030 **LST EN 1SO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ug/l <0,005 0,030 **ST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Bq/l <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bg/1 <0,04 0,10 **¥*CSN 75 7611
skokok
Visuminis beta aktyvumas Bq/l <0,10 1,0 oo 01 N ENISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing doz¢ mazesne uz

leistingjg 0,10 mSy.
Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjeviené,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas évilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.o.

. (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

ﬁ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11679
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tikis“, Geguzés a.19, Eisiskiy m., éa]éininkq raj.
Objektas, adresas: Vilkoniy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17, 11.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma;[,z;\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temp eratira C 1.9 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skaiGius KSV/100 ml 0 0 LSTEN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Mgéginio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Meéginj paéme: T. Paulauskas pristateé: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

7 (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: . /

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziamaj




4F/KVP 5.10-01

= Lapas: 1-1
EROMETRIZA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2020-01-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11680
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis oikis“, Geguzés a.19, Eisiskiy m., éaléininkq raj.
Objektas, adresas: Dailidziy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i$ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17 12.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20
Analité Matavimo vat. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5

Temperacr « N
Permanganato indeksas mg/l 1,6 5,0 LSTEN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,119 0,5 LST iSO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pg/l 303 200 LST ISO 6332:1995
Manganas e/ 37 50 |Chemanatimes it
Chloridas mg/1 4,54 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/! 15,3 250 |Chomaatamet Vs 1954
Natris mg/] 3,67 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/l <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ug/l <11 200 LST ISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/1 0,19 1,5 **LST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l <0,200 10 *#%CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,020 5,0 **#*CSN EN ISO 17294-2
Chromas ug/l <0,200 50 ***%CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/1 <0,0010 2,0 **¥*CSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l <0,200 20 *#XCSN EN ISO 17294-2
Svinas g/l 0,072 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Stibis pg/l <0,050 5,0 #£*CSN EN [SO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 **%CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 ***CSN EN ISO 17852
Benzenas ng/l <1,0 1,0 **[STEN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysCiy chromatografija
eIl)nagulig;lIZﬂ((;lel; ;:l(;n:s;il;lq ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11680 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN I1SO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 **LST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0.10 ALST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 SALST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma no/l <0,01 0,50 **[ST EN 18O 64682000
Tritis Bg/i <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bg/l <0,04 0,10 *¥*CSN 75 7611
skeskok
Visuminis beta aktyvumas B/l <0,10 1,0 9% 9§SN S A e R

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacine doze mazesne uz
leistingja 0,10 mSyv.

Meéginj paémeé: T. Paulauskas pristate: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjevieng,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ¥**ALS Czech Republic, s.r.0.

. (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

e
/ ‘/\//? ! ‘?'c/)/\/

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

=M ET@ oA UAB ,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11681
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tkis®, Geguzés a.19, EiSiskiy m., Sal&ininky raj.
Objektas, adresas: Dailidziy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17, 12.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20
Analité Maf:l\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ S Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 11,8 . Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skai&ius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko; NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

Mﬁgos, vardas, pavardé/pavadinimas)
A
Tvirtinu: / ¢

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama
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EKOMETRI.JIA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJ «

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2020-01-21
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4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

kiy m., Sal&ininky raj.

Objektas, adresas:

Purvény k. vandenvieté, skirstomasis tinklas

Meéginio paémimo vieta:

i§ ¢iaupo

Meéginys paimtas: 2019-12-17 12.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analite Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

« N
Permanganato indeksas mg/1 1,9 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,462 0,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,153 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis ug/l 315 200 LST ISO 6332:1995
Manganes w i I
Chloridas mg/1 1,93 250 LST ISO 9297:2008
| <7
Natris mg/l 14,6 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/l <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <11 200 LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,23 1,5 *x[ ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l 0,768 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 *x%CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <0,200 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l 0,0154 2,0 *:%CSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l 0,415 20 ***CSN EN ISO 17294-2
Svinas pg/l 1,10 10 #xxCSN EN ISO 17294-2
Stibis pe/l 0,055 5,0 *%%CSN EN ISO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 *#%CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l 0,026 1,0 ***CSN EN ISO 17852
Benzenas ng/l <1,0 1,0 **LST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
zla;fi;;llzﬂjlelrll ﬁgsrgs;?:q ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11682 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **[ST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0,10 **[ ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 SELST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ngl <0,005 0,10 *5LST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ngl <0,005 0.10 SALST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **1ST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 *+[ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ug/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **1ST EN ISO 6468:2000
Endrinas ug/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Byg/l <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bg/l <0,04 0,10 **XCSN 75 7611
Hskk
Visuminis beta aktyvumas Bg/l <0,10 1,0 9 69§SN 75 7612, CSN EN ISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo sglygos meting indikacing doze mazesne uz
leistingja 0,10 mSv.

Meéginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemikeé Rita Grigorjeviene,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas §Vilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: o Yy

T8

(pareigos, vardas, pavard¢, paradas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
& < oMmET =1 UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11683
Uzsakovas, adresas: UAB ., Eisiskiy komunalinis tikis*, Geguzeés a.19, Eisiskiy m., galéininkq raj.
Objektas, adresas: Purvény k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i$§ ¢iaupo
Meginys paimtas: 2019-12-17, 12.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Maia:l\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temperatiira C 12,1 B Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skai&ius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
%7/
7 -
Tvirtinu: ay

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama|
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el. p. info@ekometrija.lt

0-01-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:

11684

Y

Twrw

4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

Objektas, adresas:

Janciuny k. vandenvieté, skirstomasis tinklas

Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Meginys paimtas: 2019-12-17 13.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatira C 1138 - Chomamatiamet i 990
Permanganato indeksas mg/1 <0,79 5,0 LSTEN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,087 0,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 <0,057 50 LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LSTISO 26777:1999
Gelezis pg/l 438 200 LST ISO 6332:1995
Manganas e/ 33 50 \Chmamatnme it
Chloridas mg/1 10,3 250 LST IS0 9297:2008
Sulfatas mg/ 19,0 250 |t it
Natris mg/1 3,77 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 <0,020 1,0 LSTISO 9390:1998
Aliuminis ug/l <11 200 LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/1 0,14 1,5 **[ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l 1,27 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 #£%CSN EN ISO 17294-2
Chromas ug/l <0,200 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l <0,0010 2,0 *#%CSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/1 <0,200 20 *#*CSN EN ISO 17294-2
Svinas pg/l 0,113 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l 0,056 5,0 *x5CSN EN ISO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l 0,024 1,0 #%%CSN EN ISO 17852
Benzenas ng/l <1,0 1,0 **LST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
zxzig;::ﬁjle?l 3;3123;112111 ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11684 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN I1SO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 %1 ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 $%[.ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 XLST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 S+LST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **¥LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) ng/l <0,005 0,030 **ST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4 Metoksichloras ng/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma g/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Bg/1 <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bq/l <0,04 0,10 ***CSN 75 7611
kK
Visuminis beta aktyvumas Bq/l <0,10 ; 1,0 96 QSSN 737612, CSN EN IS0

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo sglygos meting indikacing doz¢ maZesng uZ
leistingjg 0,10 mSv.

Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjeviené,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.o.

/ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: : / v

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
EKOm E TRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11685
Uzsakovas, adresas: UAB ,, EisiSkiy komunalinis tikis“, Geguzés a.19, EiSiskiy m., galéininkq raj.
Objektas, adresas: Janciiiny k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Méginio paémimo vieta: i$ ¢iaupo
Meginys paimtas: 2019-12-17, 13.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma;[:li]\;uno Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temperatura C 1 1’8 N Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skaidius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardeé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

/, / (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: /\

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiamal




4F/KVP 5.10-01

P Lapas: 1-1
= K"géE ——— UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2020-01-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11686
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tkis“, Geguzés a.19, Eisiskiy m., §aléininkq 1aj.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i$ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17 13.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20
Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5

Temperatra C 116 - Chemamatimet it
Permanganato indeksas mg/1 1,1 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis ' mg/l 0,179 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l1 <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pg/l 433 200 LST ISO 6332:1995
Manganas el 2 O
Chloridas mg/1 <1,75 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/ 71 250 |Chommatenet it
Natris mg/1 3,77 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/l <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis pg/l <11 200 LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,16 1,5 **LST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas ng/l <0,200 10 *#*CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ne/l <0,020 5,0 *#*CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <0,200 50 **¥ECSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l <0,0010 2,0 *%%CSN EN ISO 17294-2
Nikelis ng/l <0,200 20 *#*CSN EN SO 17294-2
Svinas ng/l <0,050 10 *%%CSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l 0,078 5,0 *+*CSN EN ISO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris ng/l 0,021 1,0 ***CSN EN ISO 17852
Benzenas pg/l <1,0 1,0 **[ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
izig;i:ﬂ((;g] ;EST:::::Q pg/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ug/l <2,0 3,0 **[ST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11686 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 **¥LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **[ST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ug/l <0,005 0,10 SALST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 SHLST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 SH[ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,10 **[.ST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) ng/l <0,005 0,030 **].ST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) pg/l <0,005 0,030 **IST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas g/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma : ug/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Bq/l <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bg/l <0,04 0,10 ***CSN 75 7611
sk ook,
Visuminis beta aktyvumas Bq/l <0,10 1,0 9 69§SN 757612, CSN EN ISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo sglygos meting indikacing doz¢ maZesng uz

leistingja 0,10 mSv.
Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjevieng,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

240

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tvirtinu:

" Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
EKOMET Q PN UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11687
Uzsakovas, adresas: UAB ,, EiSiSkiy komunalinis oikis“, Geguzés a.19, Eisiskiy m., §aléininkq raj.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17, 13.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: : 2019-12-20

Analité Mazz;\;imo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.

Temperatiira C 11,6 B Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skai¢ius KSV/100 ml 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Meéginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

- (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: /% &

(pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiamal




4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

EKOMETIRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-01-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:

11688

vy

VA

UAB ,, EiSiSkiy komunalinis tikis*, Geguzés a.19, EiSiskiy m., éaléininkq raj.

Objektas, adresas:

Kalesninky k. vandenvieté, skirstomasis tinklas

Méginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Meéginys paimtas: 2019-12-17 14.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20

Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatiira C 1,1 © Chemanatmer vimarory
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 LSTEN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,153 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 <0,057 50 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LST ISO 26777:1999
Gelezis pg/l 96 200 LSTISO 6332:1995
Manganas kel 19 50 Chomanatiomet imiontot
Chloridas mg/1 11,2 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/! 30,6 250 |Chomanatiamet vimaiooe
Natris mg/1 4,49 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/l <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <11 200 LSTISO 10566:1998
Cianidas ug/l <6 50 LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,21 1,5 **[ST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas pg/l 0,212 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,020 5,0 *#*CSN EN [SO 17294-2
Chromas pg/l <0,200 50 ***CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l 0,0010 2,0 *#%CSN EN ISO 17294-2
Nikelis pg/l 1,36 20 ***CSN EN ISO 17294-2
Svinas pg/l 0,916 10 *#%CSN EN 1SO 17294-2
Stibis ug/l 0,057 5,0 *¥*¥CSN EN ISO 17294-2
Selenas pg/l <0,200 10 ***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris ng/l 0,021 1,0 *#*CSN EN ISO 17852
Benzenas ug/l <1,0 1,0 **[ ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
zlzii(;ﬁ;i ;;l(;r:j:;r;lq ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <2,0 3,0 **[ST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11688 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **[ST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma pg/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0,10 S+[.ST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 S+LST EN ISO 64682000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0,10 S*[ST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 S+[ST EN ISO 6468-2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ' pg/l <0,005 0,030 **[ ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,10 **ST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ug/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas . ng/l <0,005 0,030 **LST EN 1SO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,10 . [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 **LST EN ISO 6468:2000
Tritis Bq/i <10 100 ***%CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bq/l <0,04 0,10 ***CSN 75 7611
ok ok
Visuminis beta aktyvumas Bq/l <0,10 1,0 9% 9§SN 737612, CSN ENISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing doz¢ maZesng uz

leistinaja 0,10 mSv.
Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Rita Grigorjevieng,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, s.r.0.

, (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

7 O/L

Tvirtinu: s g L

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




4F/KVP 5.10-01

- Lapas: 1-1
& ?ﬂé’:‘ﬂ{"‘\ ETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11689
UzZsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tkis“, Geguzés a.19, Eisiskiy m., galéininkq raj.
Objektas, adresas: Kalesninky k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17, 14.00 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma:;l\;lmo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temperatiira °C 11,1 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skai&ius KSV/100 ml 0 0 LST EN IS0 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Méginj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

p
Tvirtinu: W

o (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama




4F/KVP 5.10-01

- Lapas: 1-1
= UAB ,EKOMETRIJA®
EXEMETRIIA ”
Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2020-01-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr.- 11690
Uzsakovas, adresas: UAB ,, EiSiskiy komunalinis tkis“, Geguzés a.19, EiSiskiy m., §aléininkq raj
Objektas, adresas: Butrimoniy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17 14.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2020-01-20
Analité Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5

Temperatiira °C 113 : Chomanatamet i 90
Permanganato indeksas mg/I <0,79 5,0 LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,317 0,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 LST 1SO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 LST IS0 26777:1999
Gelezis pg/l 51 200 LST ISO 6332:1995
Manganas he/l 41 50 Chomanatimet Vimtope
Chloridas mg/1 <1,75 250 LST ISO 9297:2008
Sulfatas mg/ 2,18 250 | Chomanatamet w9t
Natris mg/1 6,43 200 LST EN ISO 9964-3:1998
Boratas mg/1 <0,020 1,0 LST ISO 9390:1998
Aliuminis pg/l <11 200 LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 50 LST ISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/1 0,16 1,5 **LST EN ISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 **Merck Prove LR
Arsenas ng/l <0,200 10 *%%CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 *%%CSN EN ISO 17294-2
Chromas pg/l <0,200 50 ***%CSN EN ISO 17294-2
Varis mg/l 0,0023 2,0 ***¥CSN EN ISO 17294-2
Nikelis ng/l 0,425 20 *%xCSN EN ISO 17294-2
Svinas g/l 0,950 10 #xxCSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l <0,050 5,0 *%%CSN EN ISO 17294-2
Selenas ng/l <0,200 10 *%%CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 ***CSN EN ISO 17852
Benzenas ug/l <1,0 1,0 **[.ST EN ISO 11423-1:1997
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 **skysciy chromatografija
zlagl;igeii:ﬂ:le?l ;Egrgj:;?q ng/l Nerasta 0,10 **skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <2,0 3,0 **LST EN ISO 10301:1997




4F/KVP 5.10-01

Nr. 11690 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,10 10 **LST EN ISO 10301:1997
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 **LST EN ISO 10301:1997
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas ngl <0,005 0.10 *+LST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Beta-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0,10 +[.ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Delta-Heksachlorcikloheksanas ugl <0,005 0.10 *+[.ST EN ISO 64682000
(HCH)
Gama-Heksachlorcikloheksanas ng/l <0,005 0.10 **[ST EN ISO 6468:2000
(HCH)
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas g/l <0,005 0,030 **[ST EN ISO 6468:2000
Izodrinas : ng/l <0,005 - 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas(B) ng/l <0,005 0,030 ** ST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas(A) ng/l <0,005 0,030 **LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 **ST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,10 **LST EN ISO 6468:2000
4,4" Metoksichloras ng/l <0,01 0,10 **I.ST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 **]ST EN ISO 6468:2000
Tritis Bq/I <10 100 ***CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas Bq/t <0,04 0,10 ***¥CSN 75 7611
skokok
Visuminis beta aktyvumas B/l <0,10 1,0 % QSSN 797612, CSN ENISO

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Geriamasis tirto méginio vanduo salygos meting indikacing doz¢ maZesng uz
leistingjg 0,10 mSyv.

Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardeé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké Angelija Garalyté, chemike Rita Grigorjeviene,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, **UAB ,,Vandens tyrimai‘‘, ***ALS Czech Republic, 5.1.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
) f'

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tvirtinu: ) 7

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




4F/KVP 5.10-01

= Lapas: 1-1
EKOMETRIJIA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2019-12-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11691
Uzsakovas, adresas: UAB ,, Eisiskiy komunalinis tkis®“, Geguzés a.19, EiSiskiy m., Saléininky raj.
Objektas, adresas: Butrimoniy k. vandenvieté, skirstomasis tinklas
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2019-12-17, 14.30 val. pristatytas: 2019-12-17
Méginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2019-12-17 baigtas: 2019-12-20

Analité Ma::l\;uno Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met.1d.

Temperatiira °C 113 - Chem.analiz niet Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skai&ius KSV/100 mi 0 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Meéginj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardeé)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

UAB ZEKON (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Laborcta déja /ﬁ 4 /\
Tvirtinu: Vida Mazaliauskier.é A @

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiamal




