- 1F/KVP 5.10-01

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12168
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky .

‘fﬂ Lapas: 1-1

Objektas, adresas: Tetény k. v-té, S. Rapalionio mok. padalinys, Sal¢ininky r.

Eminio paémimo vieta: i§ &Giaupo

Eminys palmtas 2021-10-21 09:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . . HN . "
Analité vat. Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 11 ’5 - Chem.analiz.met. Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebadingy irbe
. poky¢iy nebidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebidingy
pokyciy
pH - 7,4 6,5-9,5 {LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 467 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 9,19 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 18 4 LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemiké Angelija Garalyté

Y ]

(pareigos, vardas, pavar pavadmlmas)

Tvirtinu:

4B ,,EKOM%’ ﬁ‘}s V”‘W

U.
RI) Mde parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su kegfkrediais, 1stma)::c?n1{1als
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis ‘defiginti draudZiama.




e iF/KVP 5.10-01
_ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
....... Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12169
Uzsakovas, adresas: ~ UAB,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.

Objektas, adresas: Tetény k. v-té, S. Rapalionio mok. padalinys, galéininkq r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 09:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Maiz;\;lmo Tyrimo rezultatai 5 41;1(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 11 ’5 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokytiy
. .. .. .. KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiius ml Neaptikta LU Wy 15017
N . S . s KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaidius m Neaptikta 0 104 JATI0TT
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribes
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, payardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pava%vad'mimas) /

UAB ,,EKOME Mardas pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Dzrektorms /Zé( »Z 7

KOD ertas pareigos, Vardas £ arde parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su kefiKreciais, istirtais @ym(ai&
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protckola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12170
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.

Objektas, adresas: Geliiny k. v-te, ., galéininkq r.

Eminio paémimo vieta: i§ iaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 10:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . . HN . %
Analité it Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 1 2’0 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebadingy irbe
pokytiy nebiidingy
pokyc¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams,
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebidingy
pokyciy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/cm 351 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,04 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,45 4 |LSTENISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardeé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gu$o, chemiké Angelija Garalyté ,
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB ,, EKOMEIRIA:s,
Tvirtinu: ., Direktorius

(pareigos, varda: 1dé, paraSasy—"7"

Tyrimy rezultatai susije tik su eCiais, iStirt: ;?{ﬂais.
Be radtiSko direktoriaus sutikimo tyrimyprotokola dalimis tauginti draudziama.
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2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12171
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Geliiny k. v-té, ., galéininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 10:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma‘t::l\ilmo Tyrimo rezultatai 5 41_;1(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
° — Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 12’0 - Chem.analiz.met. Viinius, 1994
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml 11 nebiidingy [**LST EN ISO 6222:2001
pokyeiy
. . .. . KSVv/1060 ] **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaic¢ius ml Neaptikta 0 1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius KSXI/II 00 Neaptikta 0 T;I(‘]SIZ /57:53?79308" =OIULSTENISO 9305
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL y,

(pareigos, vardas, pa\y(/pavadinimas) /

UAB ,, EKOMBEERFEA S das, fyfardé/pavadinimas
Tvirtinu: Direktorius /éé

BLLLULAINY L ——

Tyrimy rezultatai susije tik st%kreéiais, idtirtaisAminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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UAB , EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

el. p. info@ekometrija.lt
2021-11-22

12172

Uzsakovas, adresas: ~ UAB, EISISKIl) KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.

Objektas, adresas: Pabradés k. v-té, ., Saléininkq r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 10:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . . HN .
Analité avn ; Tyrimo rezultatai 243017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 11,9 " |Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams|
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyc¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams {vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky&iy
pH - 7,8 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/cm 385 2500 [LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,00 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,24 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procedtira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Emini paeme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gui¢o, chemiké Angelija Garalyté y4

(pareigos, vardanévardé/pavadixﬁmas)

Tvirtinu:

UAB »EKO METR%&OS, Vaigdas, pavardé/pavadinjdias)
_Direktoriys AAL

KODerigs Smm, %as, pavarde, pW

Tyrimy rezultatai susije %u konkreciais, idlirfais éminiais.
Be ra8tisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12173
UZsakovas, adresas: ~ UAB,EISISKIY KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Pabradés k. v-té, ., §aléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 10:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma\t;\;lmo Tyrimo rezultatai 5 :;%II 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 11’9 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml 5 nebiidingy [**LST EN ISO 6222:2001
pokytiy
. .. .. .o KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius i Neaptikta 0 12014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KSX/II 0o Neaptikta 0 ’1“2];)811 /ilf:;z(l)79308-1:2014,r_sr ENTS0 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL ’
(pareigos, vardas, pyéé/pavadim’mas)
Qég_”%nmn T¥ 4K /
e XINA I 72 i
o Direktoriffd=e>> v
Tvirtinu: Robertas S

(pareigos, var
Tyrimy rezultatai susijg tik sp-fonkregiais, iitirthig miniais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyririy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12174
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIlJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. v-té, ., Saléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 11:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . .| HN . "
Analité Vit Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met.1d.
Temperattira °C 12,2 " |Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢iy nebidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams,
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebidingy
pokyciy
pH - 7,7 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
{Savitasis elektrinis laidis pS/cm 363 2500 |LST EN 27888:2002
|Spalva mg/l Pt 4,08 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 7,2 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian GuCo, chemiké Angelija Garalyté /

(pareigos, varynvardé/pavadin' )

UAB ,,EK OMET. % , pavardé/payddinimas)

.. irektorius
Tvirtinu: Ro l‘eunm C,

Hobertas-Speleas
(parelgosﬁas, pavm@aéas)
Tyrimy rezultatai susij ¢ﬁ/su korﬂcreéiais‘,'l(ﬁtirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

e ﬂ Lapas:

e

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
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2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12175
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIl KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. v-té, ., galéininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 11:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma‘t::l\;lmo Tyrimo rezultatai ) 41_-2\)]1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 1 2’2 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml 31 nebiidingy[**LST EN ISO 6222:2001
pokytiy
Koliforminiy bakterijy skaisius KSVIOO Neapiikia 0 [["LSTENISO 930812014 LT ENISO 9308
Zarmyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius Ksz/ll 00 Neaptikta 0 :;L()S]I/ilig%%og']:2014’LST ENTSO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saidytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL )
(pareigos, vardas, pa\%avadinimas)
yd
UAB ,, EKOMETIEEF A5 plysdéipavadinimas)
Tvirtinu: Direktorius /ZJZZ «

ROberta@asmy avarde, paraga) /

Tyrimy rezultatai susije tik su eciais, i§tirtais,ééiniais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12176

Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salininky r.
Objektas, adresas: Emiliskiy k. v-té, ., Sal¢ininky r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 11:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio raiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
. Matavimo . . HN .
: T 1 T t 4
Analité i yrimo rezultatai | o, - yrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura C 11 ’7 B Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebldingy
pokyciy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 521 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 4,08 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 5,0 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gui¢o, chemiké Angelija Garalyté )

(pareigos, vardas, %é/pavadinimas) /

UAB ,, EKOMEPREFHA#rdpf pavardé/pavadini
Tvirtinu: Direktorius ‘

Rober taspé'm&%avardé, p
Tyrimy rezultatai susij¢ tik ﬁ%onkreéiais, i§ti§wi{émjniais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrify protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12177
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininkq r.
Objektas, adresas: EmiliSkiy k. v-té, ., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &Giaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 11:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma‘t/::]\;lmo Tyrimo rezultatai 5 41.?(\)11 4 Tyrimo metodo ND*
I 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 11’7 - Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml 5 neblidingy[**LST EN ISO 6222:2001
pokyCiy
. .. .. .o KSV/100 p **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaitius ml Neaptikta 0 N -I034/AL 017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius KSi/ll i Neaptikta -0 :2&?2&1;?;3084:2014’LST ENIS09308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavard?(adinimas) /

0
AN UT

vdB,, EKOMGJM!&M, payafdé/pavadinimas)
Tvirtinu: > LDtrektorzus /
' 7

(pareigos, vardas,

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkféCiais, istirtais ém(ry'z(s.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




B 1F/KVP 5.10-01
ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12178

Uzsakovas, adresas: ~ UAB, EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Vilkoniy k. v-té, ., galéininkq r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 12:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . . HN . "
Analité it Tyrimo rezultatai 243017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperamra C 1 2’3 - Chem.analiz.met. Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebilidingy ir be
poky¢iy nebidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebudingy
pokyciy
pH - 7.9 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 462 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 3,67 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 26 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gu§¢o, chemiké Angelija Garalyté /
(pareigos, vardas, pévardé/pavadinimas)
Vi
UAB ,, EKOME TREFE#SS, vaydas] pavardé/pavadipfipmas)
Tvirtinu: Direktorius

Kobmm% as, pavarde, para%)
Tyrimy rezultatai susij¢ tik(stt konkregiais, iStirtais éminiais.

Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudiama.




1F/KVP 5.10-01

-

:‘j Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12179
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Vilkoniy k. v-té, ., Siauliai

Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 12:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio radis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma:le;\;lmo Tyrimo rezultatai 5 41__;\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 12’3 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaicius 22 °C | KSV/ml 13 nebidingy [**LST EN IS0 6222:2001
pokyciy

. .. .. e KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml Neaptikta 0 1:2014/A1:2017
~ . . . . ey / . *: -1: -
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius KS:/nll L Neaptikta 0 13081: /iﬁi?:mg 12014 LSTEN IS0 9308
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL ,
(pareigos, vardas, pav%vadinimas)
UAB ,, EKOMBERII Afas, é ini

Tvirtinu: Direktorius

Tyrimy rezultatai susije tik su quéiais, iéthtaisléuéliais.
Be ra8tisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




- 1F/KVP 5.10-01
) _ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12180

Uzsakovas, adresas: ~ UAB,,EISISKIYJ KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Dailidziy k. v-té, ., éa]éininkq r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 12:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio raidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . . HN . *
Analité nt. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 11,8 " |Chem.analiz.met.Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
poky¢iy nebldingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebidingy
pokyciy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/cm 484 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 11,4 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 3,8 4 |LSTENISO 7627-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guio, chemiké Angelija Garalyté ,

(pareigos, vardas, pa%pavadinimas)

A
(pareigos, vardas. ardé/pavadinimas
Tvirtinu: UAB ,,EKOMETRIJA“ /

. 'D treki ’@{Jéfg‘o vardag/ avardé, paraga€) /
HEAPERRAEY nkrediais, istirtdis Eminiais.

Be ragtiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




p IF/KVP 5.10-01

ﬂ Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12182
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIJ) KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Purvény k. v-té, ., galéininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 13:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.- Matavimo . . HN . %
Analité VIt Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 12,0 B Chem.analiz.met. Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyc¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams {vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokyciy nebudingy
poky€iy
pH - 7,4 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/cm 637 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 16,3 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 21 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procedtira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gui¢o, chemiké Angelija Garalyté

V4
(pareigos, vardas, pa%pavadinimas)
UAB . EKOMETRIJA“ /

Direktorigseigos, vardas ardé/pzj/?%

Tvirtinu: Robertas Smukas
Tyrimy rezultatai susije tik su eciais, iistirtai¢ éminiais.

(pareigos, varda
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




- 1F/KVP 5.10-01

"ﬂ Lapas: 1-1
EK 6 METRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12183
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salininky r.
Objektas, adresas: Purvény k. v-té, ., galé’ininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 13:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rais: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma\t/e:l\?mo Tyrimo rezultatai 5 4121(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
~ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 12’0 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml 14 nebdingy [**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
. .. .. . KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-

Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 1:2014/A1:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaic¢ius KS:;/II 0o Neaptikta 0 :216811 /57:;%?79308'] 2014 LSTENISO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL ,

(pareigos, vardas, pavardé avadmlmas)

—- 1 466

UAB,, EKOMETRI, ,(parelgos vardas, de/pavadmlmas)
N Direktorius
Tvirtinu: Robertas Smukas

(pareigos, vardasypgarde parasge)” /
Tyrimy rezultatai susij tik su kﬂrecxals 1st|rta1%}m'1(mals.
Be raitiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
@ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
R Geology g. 11, Vilnius, tel. § 5 213 67 30, faks. & 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-10-27

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12184
Uzsakovas, adresas: ~ UAB,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Sal¢ininky r. Butrimoniy ir Jan¢iiny universalusis daugiafunkcis centras, DarZelio g. 32,

Objektas, adresas: Janciiiny k., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 13:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-10-27
. Matavimo . . HN .
S Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
Analite vnt, | Yrimorezu 24:2017 y
1 2 3 4 5
_ ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 11,6 " |Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢iy nebidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebudingy
pokyéiy
pH - 7,6 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/cm 516 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 6,12 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 7,1 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA™ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laboratorijos vedéja /

Raoma Ziambaith
N v 2 : : §
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.

Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




B {F/KVP 5.10-01
”‘ﬂ Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB , EKOMETRIJA“
I Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12185
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky .
Salcmmkq r. Butrimoniy ir Jan¢iiiny universalusis daugiafunkcis centras, DarZelio g. 32,

Objektas, adresas: Jantiiiny k., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 13:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma:]a;\;lmo Tyrimo rezultatai 5 41_{21(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 1 1’6 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
: Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C | KSV/ml 16 neblidingy [**LST EN ISO 6222:2001
pokyCiy
. .. .. oo KSV/100 . *¥LST EN SO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius m Neaptikta 0 |i014/a12017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiGius KSX/II i Neaptikta 0 T;Losiz /;E\III:;(S)?79308'1:2014’LST ENTSO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paé¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL ,

(pareigos, vardas, pavard avadinimas)

Tvirtinu:

Roberta@aﬁmﬁﬂﬁﬁarde parasas) -7

Tyrimy rezultatai susijg tik SU%CCIHIS iStirtais elgnﬁls
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




p 1F/KVP 5.10-01
‘ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12186
Uzsakovas, adresas: ~ UAB,,EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. v-té, ., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 14:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . . HN . "
Analité nt. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 1 2’ 1 - Chem.analiz.met. Vilnius,1994
priimtinas

priimtinas vartotojams |vartotojams

Kvapo slenkstis - ir be nebdingy irbe
poky¢iy nebidingy
pokyCiy
priimtinas

priimtinas vartotojams |vartotojams

Skonio slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokyciy nebudingy
pokyciy
pH - 7,5 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 463 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,31 30  ILSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 12 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gui€o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, py(é/pavadinimas)/

UAB ”» EK OME m;}?f‘” ard; avardé/pavadini
Tvirtinu: Direktorius

Robertas (Smas Y pavarde, paW
Tyrimy rezultatai susije tik suw-Konkregiais, istirtai§ ¢miniais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.106-01

-

o
ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12187
Uzsakovas, adresas:  UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigigkiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. v-té, ., Saléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 14:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma:/:;\;lmo Tyrimo rezultatai ) 41.{2131 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 12’ 1 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml 4 neblidingy [**LST EN ISO 6222:2001
pokytiy
. .. .. e KSV/100 g *¥LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiius ml Neaptikta 0 |o01aa1:2017
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KSﬁ/ll 00 Neaptikta 0 :*2[6511 iﬁ;%gw&l:zomlﬂ ENISO9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL )
(pareigos, vardas, pava%vadinimas) /
vAb ”l;ﬂ( (zﬁ%%,fdr%as, pafardé/pavadinimas)
Tvirtinu: irektorius Z/Z Z ;
(pareigos, vardas, rdé, parasas) ﬁ——-

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su ko
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




, IF/KVP 5.10-01
"ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB , EKOMETRIJA*
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12188
UzZsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Kalesninky k. v-tg, ., galéininkq r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2021-10-2114:30  pristatytas: 2021-10-21
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
. Matavimo . HN
. . . *
Analité Vit Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 1 2’3 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokytiy nebldingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyc¢iy nebiidingy
pokyciy
pH - 7,7 6,5-9,5 |[LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/cm 526 2500 |LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,71 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,62 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gui¢o, chemiké Angelija Garalyté yi

UAB ,, EKOSYEFRITA® PaVarWadlmmas)

Direkt €180s, vardas, pay4pié/pavadinimas)
N Robertas nﬁl
Tvirtinu:

(pareigos, vardas, p%ie parasas),
Tyrimy rezultatai susij¢ tik su kmﬂctals iktirtais emifiiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
I Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12189
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.

Objektas, adresas: Kalesninky k. v-té, ., Saléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ &Giaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 14:30 pristatytas: 2021-10-21
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
.. Matavimo . . HN . "
Analité it Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 1 2’3 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiGius 22 °C | KSV/ml 12 neblidingy[**LST EN ISO 6222:2001
pokyCiy

. .. .. - KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiCius ml Neaptikta 0 12014/A5:2017
> . o . iy KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai&ius ml Neaptikta U el AT2017
*ND - normatyvinis dokurnentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL Yy
(pareigos, vardas, pavardé/pa/iinimas) /
LA B O L A

» Dir SRR P% 422%”/
Tvirtinu: Robertas Smukas

7
(pareigos, vardas, payA,é, paragas) / /
Tyrimy rezultatai susijg tik su konklé{ais, iitirtais émifiiais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-G1

-

“ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
I Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12190
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKI[J KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky r.

Saléininkq r. Butrimoniy ir Jan¢iiny universalusis daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 5,
Objektas, adresas: Butrimoniy k., Sal¢ininky r.

Eminio paémimo vieta: i Siaupo

Eminys paimtas: 2021-10-21 15:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rsis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
. Matavimo . . HN .
5 *
Analité ont. | Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura C 11 ’8 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢€iy nebldingy
pokycCiy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebtdingy
poky&iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/cm 498 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 5,71 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 5,1 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardeé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guio, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavarde)

/

(pareigos, vardas, pa dé/pavadinim?
UAB ” EKOMET. Wo‘g, var avardé/pavadipifnas)
Tvirtinu: Direktorius ;
° ]

n
NU

s, pavardé/pﬁs)

Tyrimy rezultatai susijg tik Monkreéiais, ﬁ;ﬁﬁais éminiais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




iF/KVP 5.10-01
j Lapas: 1-1
EKOMETRI JA UAB ,,EKOMETRIJA
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12191
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIUU KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eigiskiy m. , Saléininky r.
Salcmmkq r. Butrlmomq ir Jan¢iiiny universalusis daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 5,

Objektas, adresas: Butrimoniy k., Salcmmkq r.
Eminio paémimo vieta: i €iaupo
Eminys paimtas: 2021-10-21 15:00 pristatytas: 2021-10-21
Eminio rais: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-10-21 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma‘t;\?mo Tyrimo rezultatai 5 41.;131 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
. Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 1 1’8 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiéius 22 °C | KSV/ml 114 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
. .. .. - KSV/100 ] **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml Neaptikta 0 \3014/A1 5017
|Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSXl/ll 00 Neaptikta 0 I*ZLOSIZ /ilf:;(s)%%og'l:zom’LST ENISO9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL /

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

vak,, EKO ikias, rde/pavadlmmas)
Tvirtinu: - ,‘Dlrektortus

‘.We#as-Smuke,
(pareigos, vardas,aﬁarde, parasqér /
Tyrimy rezultatai susijg tik su k(%’eéiais, iStirtais émpdhiais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudiama.




