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el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 967
Uszsakovas, adresas:  UAB _EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzes a. 19, Eigigkiy m., Sal€ininky r.
Objektas, adresas: Tetény k. vandenvieté, ., Sal¢ininky r. -
Eminio paémimo vieta: i¥ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 09:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio rtsis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
i Matavimo . : HN . i
Analité vt. Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperamra °C 11 ’1 B Chem.analiz.mel. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis = ir be nebidingu ir be
pokytiy nebiidingy
poky€iy
priimtinas
priimtinas variotojams vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyciu nebiidingy
poky€iy
pH - 7.4 6,5-9,5 |[LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/cm 483 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,62 30 [LsTENI1SO 7887:2012
Drumstumas NTU 17 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatyma ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardc) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guséo, chemike Angelija Garalyté

(parcigos, vardas, pavnrd{:fpavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavudinimas]

Tvirtinu: Lub | Hezes

IOIIA LlPii E& (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije Lk su konkreCiais, i§tirtais éminiais,

Be rastidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 968
Upssakovas, adresas: ~ UAB _EISISKIU KOMUNALINIS OKIS”, Geguzés a. 19, EisiSkiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Tetény k. vandenvieté, ., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 09:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradeétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
i Matavimo ' ’ ; HN : *
Analité it Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.Id.
Tempcratura °C 11, 1 i Chem analizmet.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C | KSV/ml 3.0 (<19) nebidingy [*+LST EN 180 6222:2001
pokyCiy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KS\[;/II ab Neaptikta 0 ::2]‘0512?:12%?79308'] ABLHLST EN IS0 308
i g o KSV/100 ; «+ ST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius 4 Neaptikta 0 | 204412017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira
< - maZian tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve 43 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

e aatis [/t

(pareigos, vardas, pavardéipavadinimas]

Tvirtinu: R
i (parcigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susij¢ ik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 967
Uzsakovas, adresas: ~ UAB _EISTSKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzes a. 19, Eigiskiy m., Saltininky r.
Objektas, adresas: Tetény k. vandenvieté, ., Sal€ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 09:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
5 Matavimo : ; HN ; «
Analité ot Tyrimo rezultatai | 54547 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Tcmperatura °C 1 ’1 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingu ir be
poky€iy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingu ir be
pokyciy nebiidingy
pokytiy
pH - 74 6,5-9,5 [LSTENISO 105232012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 483 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 2,62 30  [LSTEN SO 7887:2012
Drumstumas NTU 17 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gus€o, chemike Angelija Garalyte

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas. pavardé!pavadinimas]

Tvirtinu: Labo //%

Romza Zupkaite LN (pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg lik su konkreiais, istirtais éminiais.

Be rastidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis danginti draudziama.
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 970
Uzsakovas, adresas:  UAB LEISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZzés a. 19, Eigiskiy m., Salgininky T.
Objektas, adresas: Geliiny k. vandenvietg, ., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 10:30 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
- Matavimo ; . HN L
Analité sy Tyrimo rezultatai |5, 5417 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 12,0 = |Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy[**LST EN 180 6222:2001
poky€iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KS\;:S o8 Neaptikta 0 ::212)5‘1’1’5\1\!!:;50(‘)79308-1 12014,LST EN1SO 9308-
7arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius KS:;/]] 00} Neaptikta 0 :*;E)Sﬁ ET:;SU?;J 0 2014LST EN 150 G-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustafymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3£2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAD . PROMETRIJA®

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

T 717 A
J (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.
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2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 971
Uszsakovas, adresas:  UAB ,.EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZes a. 19, Eisigkiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Pabradés k. vandenvietg, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 11:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
s Matavimo : : HN ; .
Analite sl Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= ° Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Temperatura C 11,8 i Chem.analiz.mel Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky&iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis a ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
pH - i 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis clektrinis laidis pS/em 392 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,00 30 [|LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,31 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedura
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytave +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemike Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB .Fi I (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: i ' //%EE&;

OIS £ g { / (parcigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ ik su konkregiais, i8tirlais éminiais.

Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokol dalimis dauginti draudziama.
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 972
Ussakovas, adresas: ~ UAB _EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Pabradés k. vandenviete, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 11:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
- Matavimo ; " HN ; -
Analité iy Tyrimo rezultatai |5,.5517 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
. Unif, NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Temperatura °C 1,8 = |Chem.analiz.met Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|[**LST EN IS0 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSYr:’lloO Neaptikta 0 :‘;)Sl: Ii‘f;%?;””“']:zuu‘!“s-r ENISO:RI08
7arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius KS':;/ll oy Neaptikta 0 :;'OSI: Iiw:lzf]?,fma'l"mm'LST B0 P00
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paemeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **¥NVSPL

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAR EKOMOo Y

Tvirtinu: ¢ ///%‘HR‘F’

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

& 7
/ (pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ 1ik su konkrediais, istirtais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZziama.
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2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 973
Ussakovas, adresas;  UAB .EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, EiSiskiy m., Sal¢ininky .
Objektas, adresas: Dainavos k. vandenvieté, ., Saldininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 08:30 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
n Matavimo i HN
. : 1 *
Analité k. Tyrimo rezultatai | 545017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 E 5
2 o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 12’3 i Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebnidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis = ir be nebitdingy ir be
pokyciy nebidingy
pokytiy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 366 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,75 30 |[LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 11 4  |LST ENISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢me: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavard¢) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito, chemiké Angelija Garalyte

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAR I KOMETRIJA" : (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: “:“.- rijos vedéja //;@@5

Roma Lupkalte A (parcigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, itirtais éminiais.

Be ragtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama,
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 974
Uszsakovas, adresas:  UAB _EISISKIY KOMUNALINIS OKIS”, Geguzés a. 19, EisiSkiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. vandenvieté, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i8 ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 08:30 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
Analite Maial::mo Tyrimo rezultatai 5 41:{2N0] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatiira °C 12,3 - lclzlei;nﬂ;lr:r\;cl:o\ﬁ:f:sﬂ;f b
Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebt'zyc;vrggu +*L.ST EN IS0 6222:2001
pokytiy
Koliforminiy bakterijy skaicius KS\;’I‘ 00| Neaptikta g [(ErBEemmLeSTENERE
Zarmyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KS:;GIOO Neaptikta 0 :‘ZIE)S; Iii;%?_f%ng'mmﬂ"["s-r BHIE0-7208-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 220
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: *¥NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaite

(parcigos, vardas, pavardg, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, itirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokol dal imis dauginti draudziama.
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2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 975
Uzsakovas, adresas:  UAB EISISKIY KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eidiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Emiliskiy k. vandenviete, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 11:30 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
25 Matavimo : . ; HN : -
Analite vt Tyrimo rezultatai | 5, 54 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatira °C 11,7 = |Chemanaliz.met Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis E ir be nebidingy ir be
pokydiy nebidingy
poky¢iy
pH - 7.5 6,5-9,5 |LST ENISO 105232012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 528 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,25 30  |LSTENISO7887:2012
Drumstumas NTU 38 4 LST EN IS0 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UADB I (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Lo .. //,@@a

S ST [ (parcigos, vardas, pavardé, parasas) _
Tyrimy tezultatai susijg lik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 976
Ussakovas, adresas:  UAB ,.EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Emili¥kiy k. vandenvieté, ., Saléininku r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 11:30 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
2o Matavimo : : HN . 4
Analité it Tyrimo rezultatai |45, Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 1,7 = |chem.analiz.met Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebadingy [**LST EN SO 6222:2001
poky¢iy
. i r . KSV/100 . ++L ST EN [SO 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml Neaptikta 0 | 2014a12017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius KS?;’;] o Neaptikta 0 :?;ﬁzfi:':;?]??q‘108'1:an’LST ERIS0R08
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira
< - magiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Fminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAT ROMETE : o oo
: ".' = (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

T .
Tvirtinu: o/ e
77

Tyrimy rezultatai susije tik su Kkonkrediais, istirtais éminiais.

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Be radtidko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

i
fg % Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 977
Ussakovas, adresas:  UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Salininky r.
Objektas, adresas: Vilkoniy k. vandenvieté, ., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i¥ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 12:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
o Matavimo ; . HN ; "
Analite S, Tyrimo rezultatal | 5 .54,4 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= ° Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira G 11,9 = [Chem.analizmet Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy neblidingy
poky€iy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis 2 ir be nebadingy ir be
pokytiy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7.6 6,5-9,5 [LSTENISO 105232012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 392 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,62 30 |LsTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,12 4 ST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
fiminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito, chemiké Angelija Garalyte

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB . EKOMETRITA® i
Tvirtinu: Labaratorijos vedsja //&&TE

Roma Zupkait it (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg lik su konkrediais, istirlais éminiais,
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




. 1F/KVP 5.10-01
j E Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
i S LR Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 978
Uszsakovas, adresas: ~ UAB EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzes a. 19, Eisiskiy m., Salgininky .
Objektas, adresas: Vilkoniy k. vandenviete, ., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 12:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
Analite Maiar:amo Tyrimo rezultatai ) 4%1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 11,9 = |Chem.analiz.met Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius 22 °C [ KSV/ml Neaptikta nebiidingy [**LST EN 180 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skaicius KSX‘"‘ 00| Neaptikta g [LTEuBAmMsRLEEREREEE
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KS\;’!‘ 00| Neaptikta e R
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 oQ
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: *NVSPL

(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)

UAB

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tirtinu: Sy //é% "

T
: (parcigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreciais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy pratokol dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

4R
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11. Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 979
Uszsakovas, adresas:  UAB _EISISKIY KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky .
Objektas, adresas: DailidZiy k. vandenvieté, ., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i &iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 12:20 pristatytas: 2022-02-07
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
.. Matavimo ; . HN ; =
Analité ik, Tyrimo rezultatal 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif, NT ir PV kokybes tyrimo met.!d.
Temperatura °C 12,6 - Chem.analiz.mel Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis 5 ir be nebiidingy ir be
poky&iy nebidingy
pokyéiy
pH . 7.6 6.5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/cm 486 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt T2 30  [LST ENTSO 7887:2012
Drumstumas NTU 6,3 4 LST EN 1SO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemike Angelija Garalyte
(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
il is IAT I g
Tvirtin:__ VA [t

e o AL —— : S
Boma 7 nals (parcigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre€iais, jStirtais éminiais.

Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




B 1F/KVP 5.10-01
j @ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
. eIk Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 980
Ussakovas, adresas:  UAB ,.EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: DailidZiy k. vandenvieté, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 12:20 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
Analite Maianvtl.mo Tyrimo rezultatai 5 41_.-]2N0] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
. Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Tempcratura °C 12’6 3 Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy |[**LST EN 180 6222:2001
pokyéiy

. ot i KSV/100 ; «+LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN IS -
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 l:m‘:f AT;:;%W%”B 1205 LT EN 150 02
Y g iy 3 - KSV/100 s **L ST EN IS0 9308-1:2014,LST EN IS0 9308~
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius ml Neaptikta 0 0412017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - ma%iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

AR SERC

TVirﬁnU: | ll‘v:.j.'.i::.l-'.‘.i' //}%ﬁ

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Er (parcigos, vardas, pavardg, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikime tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




= 1F/KVP 5.10-01
’__ﬁ % Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
= e S e Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 981
Ussakovas, adresas:  UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigigkiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Purvénu k. vandenvieté, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 12:50 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
‘% Matavimo ; . HN ]
*
Analité o Tyrimo rezultatai | 5.0+ Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= o Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 12,5 = |Chem.analizmet Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis = ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky&iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis Z ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebtdingy
pokytiy
pH - 7.6 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 554 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,37 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,09 4 LST EN [SO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guégo, chemiké Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ey il il //7%%%

Ramga Zunlbajr {{ i (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iStirlais éminiais.

Be radtitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokala dalimis dauginti draudziama.




= IF/KVP 5.10-01
,ﬁ& Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB , EKOMETRIJA®
Zith i Geology g. 11, Vilnius, tel. § 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el, p. info@ekometrija.lt

2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 982
Upsakovas, adresas: ~ UAB EISISKIU KOMUNALINIS OKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky 1.
Objektas, adresas: Purvény k. vandenviete, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 12:50 pristatytas: 2022-02-07
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
5 i Matavimo . ; HN : i
Analité ol Tyrimo rezultatai |5, 5417 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
z = Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Tempcratura C 12’5 - Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaigius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy|[**LST EN 1SO 6222:2001
poky@iy
. . e KSV/100 : ++L ST EN 18O 9308-1:2014,LST EN 150 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 |i2014a12017
; I i e KSV/100 . «#LST EN 1SO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308~
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius il Neaptikta 0 |i2014a12017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - ma%iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3+£2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAR .FROMETRITA® v N =
Wl ISRV T reigos, vardas, pavarde im
3 LElbs (pareigo: das ardé/pavadinimas)

Tvirtinu: 4 i //@Tf’fr'

7
[y (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreCiais, iStirtais éminiais.
Be rastitko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

,ﬁ & Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 983
Uzsakovas, adresas:  UAB _EISISKIU KOMUNALINIS UKIS", GeguZes a. 19, Eigidkiy m., Saltininky r.
Objektas, adresas: Janéditiny k. vandenvietg, ., Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i¥ iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 10:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
- Matavimo : - HN . ”
Analite HiE Tyrimo rezultatai | 5,547 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4
= Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 12,0 i Chem.analizmet, Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartolojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokytiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyctiy nebiidingy
poky&iy
pH - 7.6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 523 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,75 30 [LSTENISO7887:2012
Drumstumas NTU 15 4 LST EN IS0 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas aldytuve 3 =2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj pagme: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemike Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

ey

o = " 1 - -
(parcigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyrimy rezultatai susij¢ ik su konkreéiais, i8tirtais éminiais.
Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




) 1F/KVP 5.10-01
J% Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Eibr ot i Geology g- 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el.p. info@ekometrija.lt

2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 984
Ussakovas, adresas: ~ UAB .. EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZes a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Jan&iiny k. vandenvietg, ., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i fiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 10:00 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
it Matavimo : ; HN , o
Analité ik Tyrimo rezultatai |, 45617 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 12,0 3 Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaitius 22°C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy {**LST EN IS0 6222:2001
poky¢iy

; . i v ; o 9308-1: y .

Koliforminiy bakterijy skai€ius = n:ll 0o Neaptikta 0 1;2[;)51: /EAT:E,??B”“ 1:2014,LST EN 30 3308
o b ; vgs KSV/100 : +<LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN IS0 9308~
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius ml Neaptikta 0 12014712017 J
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Iiminio saugojimas Saldytuve +3 =2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢me: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
1) 4.\] A k

La (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ai //féa .

it

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, itirtais éminiais,
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis danginti draudziama.




- {F/KVP 5.10-01
/ﬁ E Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
RN AT ] Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 985
Ussakovas, adresas:  UAB _FISISKIU KOMUNALINIS UKIS", GeguZcs a. 19, Eigiskiy m., Saltininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. vandenvietg, ., Saléininkuy r.
Eminio paémimo vieta: i Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 13:20 pristatytas: 2022-02-07
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradeétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
i Matavimo i ; HN .
] T "
Analité iy Tyrimo rezultatai 242017 yrimo metodo ND
1 2 3 4 5
5 Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 11,7 = |Chem.analiz.met Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis = ir be nebiidingy ir be
poky¢iy neblidingy
poky¢iu
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebidingy
poky¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |[LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 393 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,37 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,16 4 ST EN SO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusgo, chemiké Angelija Garalyté

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ..El

Tvirtinu: La; : 0 //}%3%

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

35101 F jituanl A
i (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ ik su konkretiais, i¥tirtais éminiais.

Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

’ﬁ %w Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.t
2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 986
U#zsakovas, adresas: UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eigiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. vandenvieté, ., Sal&ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 13:20 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
i Matavimo : ; HN : "
Analite i Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
a Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 1 1’7 - Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaigius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy [**LST EN 180 6222:2001
poky¢iy

. it s " \Y : esL.ST EN IS -1 =

Koliforminiy bakterijy skaicius = m'fll op Neaptikta 0 122!“051'2 firf:;;?:m“ 12014157 EN 509208
T R KSV/100 : +*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308~
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius ml Neaptikta 0 |i2014/A12017
#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paé¢meé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAD FiS

Tvirtinu: //M

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

1t 7
’ (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protekoly dalimis dauginti draudziama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 987
Uzsakovas, adresas:  UAB _EISISKIYU KOMUNALINIS OKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.

Objektas, adresas: Kalesninky k. vandenvieté, ., Saltininky r.

Eminio paémimo vieta: i8 fiaupo

Eminys paimtas: 2022-02-07 13:50 pristatytas: 2022-02-07
Eminio ridis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
; Matavimo : ; HN
; T i ' t i
Analité e yrimo rezultatai | 5, 5017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
=9 8 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperaturd C 1 l“6 - (Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky&iy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis s ir be nebidingy ir be
pokyciy nebdingy
poky¢iy
pH = 7.7 6,5-9,5 |LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 554 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,00 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,08 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3+2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemiké Angelija Garalyté

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,EKOM TIA® (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Twvirtinu: ige : /[T Ee
o i KL (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije Lk su konkreiais, istirtais éminiais.

Be ratitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
l_g E Lapas: 1-1
EKOMETR]| J A UAB ,,EKOMETRIJA®
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 988
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZes a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Kalesninky k. vandenvieté, ., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 13:50 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
Analité Maiar:'tuno Tyrimo rezultatai 5 41.?;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
& 8 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 11,6 - |Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaigiug 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebfidingy**LST EN IS0 6222:2001
poky€iy
Koliforminiy bakterijy skaicius e 00 Neaptikta g [ZUsiReREreiEnal
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KSYJ]wO Neaptikta 0 ::ZI‘DS]L?::;?]?;BDS'i:20'4‘LST BHING 950
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: *+NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

1 gl M | (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: % I- ...--‘-115:'--:' | ///%@Eb’

[
i (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iitirtais éminiais.

Be ratisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokalg dalimis dauginti draudziama.




. 1F/KVP 5.10-01
j E Lapas: 1-1
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 989
Uzsakovas, adresas:  UAB EISISKIU KOMUNALINIS OKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Butrimoniy k. vandenvieté, ., Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 14:20 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-18
3 Matavimo . ; HN ; *
Analité i Tyrimo rezultatai | 5, 5017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 11,3 d (Chem.analiz,mel.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis = ir be nebadingy ir be
poky¢éiu nebidingy
poky&iy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis = ir be nebadingy ir be
pokydiy nebiidingy
poky<iy
pH s 7,5 6.5-9,5 [LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 504 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,99 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 7,6 4 LST EN 180 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3+2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paégme: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guio, chemike Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB . EROMETI e (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: e g 2t

33

(1AM (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg lik su konkreiais, iStirtais éminiais.

Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZziama.




1F/KVP 5.10-01

j &‘) Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 990
Upsakovas, adresas: ~ UAB _EISTSKIU KOMUNALINIS UKIS", Geguz<s a. 19, Eigitkiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Butrimoniy k. vandenvietg, ., Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-07 14:20 pristatytas: 2022-02-07
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-07 baigtas: 2022-02-15
Analité Mailanvtllmo Tyrimo rezultatai |, JfIZNOl? Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d,
Temperatura °C 1 1’3 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaigius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy|[**LST EN 180 6222:2001
pokyéiy
Koliforminiy bakterijy skai€ius st::ll 00 Neaptikta 0 T;;Jslz I?ll:lzi??%og" 2014 LST EN IS0 9205-
5 : s 3 : V ; o L1 .
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius = n':'l] e Neaptikta 0 1:;’511 /itilzi?_’qma LG ERT RN BG A0
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Fminio saugojimas Saldytuve +3 +2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pacme: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: *¥NVSPL

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardélpavadinimas}

Tvirtinu: Moma Luthals /7}%%’

L

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iStirtais éminiais,

Be radtitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




