TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas:
Eminio paémimo
vieta:

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24

15545

1F/KVP 5.10-01

Lapas:

UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Salé¢ininky .

1-2

Tetény k. vandenvieté, Misko g. 5, Saléininky r.

i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2021-12-27 10:30 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Ma:{z;\imo Tyrimo rezultatai 24[:{2]:17 Tyrimo metodo ND*
2 3 4 5
Temperati o | na | - e
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis e ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyciy
pH - 7,5 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 481 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 10,4 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 18 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0  [LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,256 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,034 0,5 |LSTISO 26777:1999
Gelezis pgll 1418 200  |LSTISO 6332:1995
Marganas he! 38 S0 hemamizmes Vi 596+
Chloridas mg/l 11,6 250 [LSTISO 9297:2008
Sulfatas mg/! 6,32 250 KhemanalzmetViniuea99s
Natris mg/l 4,1 200  [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 [LSTISO 9390:1998
Aliuminis ug/l <Il 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/I 0,21 1,5 [**LST ENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP 7.2-1:2019
Arsenas ug/l <L,0 10 [***CSN EN1SO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 [***CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50 |***CSNENISO 17294-2
'Varis mg/l <0,001 2,0 [***CSNEN ISO 172942
Nikelis pg/l <30 20 [***CSNEN SO 17294-2
Svinas g/l <1,0 10 [***CSN EN SO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0  [***CSNENISO 17294-2




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15545 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Selenas ug/l <1,00 10 [***CSNEN ISO 172942
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas ug/l <0,20 1,0 [**LST EN ISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [**LST EN ISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ug/l nerasta 15 R T A——
suma
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 [**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,005 0,030 [**LST EN [SO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 [**LST EN SO 6468:2000
[zodrinas ng/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ug/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ngll <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dicldrinas ng/l <0,005 0,030  [*+LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1 [**LST ENISO 6468:2000
4 4' Metoksichloras ug/l <0,01 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vai¢ikauskyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

; (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
1JAB t

Tvirtinu: a3 .l //

ama Zupkaite ({44 (parcigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, iStirtais ¢miniais,

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB ,.EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salé¢ininky r.

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA“

15547

2022-01-24

1F/KVP 5.10-01

Lapas:

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. infol@ekometrija.lt

1-2

Objektas, adresas:

Geliiny k. vandenvieté, Géliy g. 15, Sal&ininky r.

Eminio paémimo
vieta:

i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2021-12-27 11:10 pristatytas: 2021-12-27
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Ma‘t{;;\gmo Tyrimo rezultatai 24}:{2]:)][ . Tyrimo metodo ND*
1 2 3 -4 5
Temperattra € | s | - [Eocrummemes
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis . ir be nebadingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebudingy
pokytiy
pH - 7,7 6,5-9,5 [LSTEN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 354 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 7.43 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,60 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 |LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,116 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,020 0,5 |LSTISO26777:1999
Gelezis pg/l 140 200  |LSTISO 6332:1995
Matigatias hg/ < S0 |Chemmaliz e Vimus 998
Chloridas mg/l 14,0 250 [LSTISO 9297:2008
Sulfatas mgl 10,7 250 |chem itz mes Vi 998
Natris mg/l 3,2 200  |**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,053 1,0  |LSTISO 9390:1998
Aliuminis ng/l 12 200  [LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <9 50 [LSTI1S0 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,23 1,5  [|**LST ENTSO 10304
Bromatas ng/l <5 10 [*svP7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 |***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,020 5,0 [***CSNEN IS0 17294-2
Chromas ug/l <2,0 50  [***CSN ENISO 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,0 [#**CSN ENISO 17294-2
Nikelis ng/l <3,0 20 |***CSN ENISO 17294-2
Svinas ug/l <1,0 10 [=**CSN EN1SO 17294-2
Stibis ug/l <L,0 5,0 [***CSNENISO 172942




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15547 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Selenas ng/l <1,00 10 [**=CSNENISO 17294-2
Gyvsidabris ng/l 0,034 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas ug/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ug/l <0,002 0,010 |**LST EN SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ug/! — 0,10 [¥skystiy chromatogeafia
suma

1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 |**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 |**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [|**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ug/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030  [**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1  |**LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [*LST EN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 [|**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030  [**LST EN 18O 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1  [**LST EN [SO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigus, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vai¢ikauskyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

UAB 1 (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Twvirtinu: | L\f.u ,:- .' //%_

Roma Zupkaite 727"

(parcigos, vardas, pavardé. parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, i5tirtais éminiais,
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draud#iama.




.|}

.......

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigi¥kiy m., Sal¢ininky r.

Uzsakovas, adresas:

UAB , EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24

15549

IF/KVP 5.10-01
Lapas: 1-2

Objektas, adresas:

Pabradés k. vandenvieté, Ipolito Jundzilo g. 66, Sal¢ininky r.

Eminio paémimo

vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 11:50 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Ma‘l:::mn Tyrimo rezultatai 24];];17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatir c | s | - [ommeemes
o _ pn’imti_nas
pritmtinas vartotojams fvartotojams
Kvapo slenkstis = ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebidingy
pokyciy
o ‘ priimn'.nas
priimtinas vartolojams |vartotojams
Skonio slenkstis = ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
pH - 7.8 6,5-9,5 [LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/em 387 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 743 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,27 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 [LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/| <0,012 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/ 0,208 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 [LSTI1S026777:1999
Gelezis pg/l 49 200  |LSTISO 6332:1995
Manguuae he/ <9 0 chmamsiam i ooa
Chloridas mg/l 8,08 250 |LST IS0 9297:2008
mgl | 4e | 20 fmeeerese
Natris mg/I 3,2 200  [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,039 1.0  |LSTISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <I1 200 [LST IS0 10566:199%
Cianidas ug/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,17 1,5  [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**SVP7.2-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 10 [***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 [|**~CSNENISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50 [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,0 [***CSNENISO 172942
Nikelis pgll <3.0 200 [|***CSN EN IS0 17294-2
Svinas pg/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0  [|***CSNENISO 17294-2




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15549 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenas pg/l <1,00 10 [***CSN EN1SO 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 |***CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 |**LST EN SO 17993:2004
glamuzgiacikliq aromatiniy angliavandeniliy L Fefast 0,10 [**skyséiy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 |**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pgll <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 |**LST EN SO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN 1SO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST EN 1SO 6468:2000
[zodrinas ng/l <0,005 0,1 [#*LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ug/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ug/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  [|**LST EN ISO 6468:2000
4.,4' Metoksichloras pg/l <0,005 0,1  [**LST EN IS0 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavards)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaigikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB EKOMETRI)J
Tvirtinu: Laborator ///%"
Koma Zupk: EL (parcigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i15tirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01
ﬁ i& Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
th b Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15551
Uzsakovas, adresas:  UAB,,EISISKTJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. vandenvieté, Géliy g. 3, Saldininky r.
Eminio paémimo
vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 10:00 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Matavime Tyrimo rezultatai HN Tyri do ND*
ali Gt y A | 549017 yrimo metodo
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met,1d,
Temperatura °C 1 ’S " Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokydiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyciy
pH - 7,7 6,5-9,5 [LST EN1SO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/ecm 365 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 595 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 3.0 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0  [LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,012 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,186 50 [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 |LSTIS026777:1999
Gelezis pg/l 358 200  |LSTISO 6332:1995
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Manganas p.g/l = 50 Chem,analiz.met. Vilnius, 1994
Chloridas mg/| 10,8 250 |LST IS0 9297:2008
i Unif, NT ir PV kokybeés tyrimo met.1d.
Sulfatas mg/] 7,74 250 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Natris mg/l 3.4 200 [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 |LSTIS0 9390:1998
Aliuminis ng/l <11 200  [LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Flucridas mg/I 0,20 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP 7.2-1;2019
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSNEN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 [***CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50 [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/| 0,002 2,0 [*+*CSNENISO 172942
Nikelis pg/l <3,0 20 |***CSN EN IS0 17294-2
Svinas ug/l <1,0 10 |***CSNENISO 17294-2
Stibis pgl/l <1,0 5,0 |***CSNENISO 172942




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15551 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenas ng/l <1,00 10 ***CSN EN IS0 17294-2
Gyvsidabris ng/l 0,028 1,0  [***CSNENISO 17852
Benzenas g/l <0,20 1,0 [**LST EN ISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010  [**LST EN IS0 17993:2004
;ﬁ‘)jamuagiacikliq aromatiniy angliavandeniliy ug/l AT 0,10 [**skyséiy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) g/l <0,20 3,0 [**LST EN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pgll <0,20 10 |**LSTEN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 |**LST ENISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) g/l <0,005 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas pg/l <0,005 0,1 [|**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ug/l <(,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Dieldrinas ugfl <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 646%:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 [|**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

{pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaicikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

IIAB (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: 3 ' _V ! : . [/F/IM”

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais,

(parcigos, vardas, pavardé, paradas)

Be radtitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




EKOMETRI.J

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky .

UZsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

15553

2022-01-24

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2

Objektas, adresas:

Emiliskiy k. vandenvieté, Vaivoryksteés g. 21, Sal¢ininky r.

Eminio pa¢mimo

vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 14:20 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Ma‘t;\:.imo Tyrimo rezultatai 5 4[:-2:] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatir e | ma | . peemmamws
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis s ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis 2 ir be nebadingy ir be
poky¢€iy nebiidingy
pokyéil
pH - 7,7 6,5-9.5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 529 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 9,67 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 45 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0  |LST EN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,038 0,5  [LSTISO 7150-1:1998
Nifratas mg/l <0,057 50  [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,033 0,5 [LSTI8026777:1999
Gelezis pg/l 481 200 |LSTISO 6332:1995
s he/ 97 50 hemanaizmeVimmaoh
Chloridas mg/l 22,1 250 [LST IS0 9297:2008
mgl | 215 | 250 [rervee v
Natris mg/l 4,5 200  [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,039 1,0 |LsT1509390:1998
Aliuminis pg/l 15 200 |LSTISO 10566:1998
Cianidas ug/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,18 1,5  |**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP7.2-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 10 [***CSNEN1SO 172942
Kadmis pg/l <0,20 5,0  [***CSNENISO 17294-2
Chromas ng/l <2,0 50 |***CSNENISO 17294-2
'Varis mg/l 0,002 2.0  [***CSNENISO 17294-2
Nikelis g/l <3,0 20 |***CSNENISO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 [**CSN ENISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0  [***CSNENISO 17294-2




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15553 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenas ug/l <1,00 10 [***CSNEN SO 17294-2
Gyvsidabris ng/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 [**LST EN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 |**LST EN ISO 17993:2004
lsllamugiacikliq aromatiniy angliavandeniliy gl —— 0,10  [o*skystiy chromatografiia
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 |**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pgll <0,20 10 |**LST EN 150 20595:2018
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HHCB) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngfl <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030  [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030  [+*LST EN 150 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST EN SO 6468:2000
4.4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guigo, chemiké Anelika Damaskaite, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaicikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB B
Tvirtinu: Laborato ‘
virtinu D it I{;&;

(parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, itirtais éminiais,

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




EKOMETRI_JA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24

15555

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-2

UZsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKI KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.

Objektas, adresas:

Vilkoniy k. vandenvieté, Vilties g. 10, Sal¢ininky r.

Eminio paémimo

vieta: i§ diaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 14:50 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas; 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Mai’;::?mo Tyrimo rezultatai 24213” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 L 5
Temperatia € [ ms | . [
priimtinas
prilmtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis = ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
pH - 7T 6,5-9.5 |LST EN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 470 2500  [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,72 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 22 4 |LSTENISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0  [LSTEN ISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,022 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/| <0,057 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5  |LSTIS026777:1999
Gelezis ug/l 2941 200  [LSTISO 6332:1995
Mangamas ad % Sl A ook e
Chloridas mg/l 14,0 250  [LSTISO 9297:2008
mgl |2l | s [ s
Natris mg/l 3,5 200  [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 [LST 150 9390:1998
Aliuminis pgll <11 200  |LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 [LSTIS0 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,16 1,5 [|**LST EN SO 10304
Bromatas pg/l <5 10 |**svp 7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSN EN 1SO 17294-2
Kadmis ug/l <0,20 5,0 |***CSNEN ISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50 |***CSNENISO 17294-2
Varis mg/| <0,001 2,0 |***CSNENISO 172942
Nikelis ug/l <3.0 20 [***CSNENISO 17294-2
Svinas pg/l <1,0 10 [***CSNEN IS0 17204-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 |***CSNENISO 172942




1F/KVP 5.10-01

Reg, Nr. 15555 Lapas: 2-2
1 2 3 -4 3

Selenas pg/l <1,00 10 [***CSN ENISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 |***CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LST EN ISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 [**LST EN SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ug/l — 0,10 [#*skyséiy chromatografije
suma

1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3.0 |**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma pgll nerasta 100 |[**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 |**LST EN [SO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas ng/l <0,005 0.1  [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas 3aldytuve +3 =2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardeé) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaicikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

UAR ] \ \ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ///&%"

nkanie  F¥IT

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreéiais, i8tirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protakoly dalimis dauginti draudiama.




AR

EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB ,EISISKIl) KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Salcininky r.

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2

UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.It

2022-01-24

15557

Objektas, adresas:

DailidZiy k. vandenvieté, Zalioji g. 25, Sal¢ininky r.

Eminio paémimo

e

vieta: is ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 13:40 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riidis; geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Ma:’z;\:mo Tyrimo rezultatai 5 4]:;1;[ 2 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 < 5
Temperatia o | 18 | - |G
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis = ir be nebadingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingu ir be
pokyéiy nebiidingy
pokytiy
pH . 7.7 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 490 2500  [LST EN 27888:2002
Spalva mg/] Pt 8,92 30 |[LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 5,0 4 LST EN 1SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 1.6 5,0  [LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,142 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 [LST180 26777:1999
Gelezis ug/l 1362 200  |LSTISO 6332:1995
Manganas g/l 102 50 LI:J::mI:IdII:/P;ctn\}f(::ri?:;u et
Chloridas mg/I 133 250 |LSTISO 9297:2008
Sulfta
Natris mg/l 3.8 200  [*LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 |LST1509390:1998
Aliuminis pg/l <11 200  [LSTISO 10566:199%
Cianidas ug/l <6 50  |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,17 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**SvP 7.2-1:2019
Arsenas pe/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis ug/l <0,20 5,0 |™**CSNEN I1SO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50 |**CSNEN IS0 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,0 [***CSNENISO 17204-2
Nikelis pg/l <3,0 20 [***CSNEN IS0 17294-2
Svinas g/l <1,0 10 [***CSN EN SO 17294.2
Stibis ng/l <L,0 5,0 [***CSNEN ISO 17294-2




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15557 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Selenas ng/l <1,00 10 [***CSN ENISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 [***CSN ENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 |**LST EN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [**LST EN 1SO 17993:2004
]S::;lifiadklm aromatiniy angliavandeniliy ngil — 0,10 [*skyséiy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 |**LST EN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ug/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma ug/l nerasta 100 [**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 646%:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pe/l <0,005 0,030 [|**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ug/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pgll <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST EN SO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ug/l <0,01 0,1 [**LST EN IS0 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢meé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guco, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaitikauskyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

UIA] o r STTA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Labars - //r)%%r
. TR X

Romn Lupkaite (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, istirtais éminiais,

Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.




EKOMETRIJA

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-2
UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15559

Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas:
Eminio pa¢mimo
vieta:

UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.

Purvény k. vandenvieté, Naujoji g. 10, Sal¢ininky r.

i§ iaupo

Eminys paimtas: 2021-12-27 09:00 pristatytas: 2021-12-27
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Ma::.:mo Tyrimo rezultatai 5 4{—;‘;] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperattira °C 11,1 e ol
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyéiy
pH - 7.4 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 645 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,95 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 14 4 |LSTENISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 2,6 5,0 |LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/l 1,91 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/| <0,057 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,033 0,5 [LSTISO 26777:1999
Gelezis pg/l 2779 200  |LSTISO 6332:1995
Margsias ne/ 114 0 |hemamabamenyinmose
Chloridas mg/| 11,7 250  [LST IS0 9297:2008
Sulfatas mg/1 <1,77 250 [ Kot i met 1d.
Natris mg/l 15,0 200  [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 |LSTISO 9390:1998
Aliuminis g/l <11 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,22 1,5  [|**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP7.2-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 10 |***CSNENISO 172942
Kadmis pg/l <0,20 5,0  [***CSNENISO 17294-2
Chromas ug/l <20 50 [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l 0,001 2,0 [***CSNENISO 17204-2
Nikelis pg/l <3.0 20 [***CSNEN IS0 17294-2
Svinas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 172942
Stibis ug/l <1,0 5,0 [***CSNEN ISO 17294-2




LF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15559 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenas ug/l <1,00 10 [***CSNENISO 17294-2
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 [**LSTEN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 [**LST EN ISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy figl iGmte 0,10 [*oskyséiy chromatogeafia
suma
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 [**LST EN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) g/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [|**LST EN ISO 20595:2018
Haloformy suma pg/l nerasta 100 |**LST EN IS0 20595:2018
IHeksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN 1SO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 [**LST EN I1SO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1  |**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 [|**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ug/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma g/l <0,01 0,50  |**LST EN IS0 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemike Anzelika Damaskaité, chemike Elena Mataytene, chemike Indré Vaigikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

AT TRTTA® (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: i s //%—

‘ [ (parcigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, itirtais eminiais,

Be rustisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama,




EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB ,EISISKIY KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.

Uzsakovas, adresas:

IF/KVP 5.10-01

Lapas:

UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24

15561

1-2

Objektas, adresas: Jantiiiny k. vandenvieté, DarZelio g. 1, éaléininkq I
Eminio paémimo
vieta: is ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 13:10 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analité Ma‘t;‘:]mo Tyrimo rezultatai 2421.(;}17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met, 1d.
Telnperamra °C 1 8 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis o ir be nebiidingy ir be
pokycéiy nebidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokycéiy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7.6 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 522 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 4,46 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 14 4 LST EN 18O 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0 [LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,159 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,683 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,025 0,5  |LSTISO 26777:1999
Gelezis ng/l 1235 200 |LST IS0 6332:1995
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Manganas ]J.g/l 55 50 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Chloridas mg/l 17,0 250 |LST IS0 9297:2008
. Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Sulfatas mg/l i ’0 250 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Natris mg/l 3.9 200  |**LST EN IS0 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 |LSTISO 9390:1998
Aliuminis ng/l <1l 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas ng/l <6 50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/| 0,13 1,5 [**LST ENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSNEN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0  [***CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50  |***CSNENISO 172942
Varis mg/l <0,001 2,0 |***CSNEN ISO 17294-2
Nikelis pgll 553 20 [***CSNENTSO 17294-2
Svinas g/l <1,0 10 [***CSN ENISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 [***CSNEN IS0 17294-2




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15561 Lapas: 2-2

1 2 3 - 5
Selenas ng/l <1,00 10 [***CSNENISO 172942
Gyvsidabris ng/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas ug/l <0,20 1,0 [**LST EN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 |**LST EN IS0 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ug/! — 0,10 [*skysciy chromatografi
suma
1,2-Dichloretanas (DCA) pgll <0,20 3.0 [**LST EN SO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma pgl/l nerasta 100 [**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN [SO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN [SO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ngll <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas g/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1 [**LST EN IS0 646%:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [*4LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ug/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 646%:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  |**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté; Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardg) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vai¢ikauskyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0,

UAT \ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ] ” i I //7%'

y
4 (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, iStirtais ¢minials,

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudZiama.




EKOMETRIJA

...... A

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salgininky r.

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2

UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24

15563

Objektas, adresas: Padvarioniy k. vandenvieté, Dvaro g. 4, galéininkq r.
Eminio paémimo
vieta: i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 15:50 pristatytas: 2021-12-27
Eminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
Analite Ma‘t::l\:mo Tyrimo rezultatai 5 421(\;] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 11,7 " |chem.analiz.met Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebitdingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyciy
pH - 7.6 6,5-9,5 |LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/ecm 473 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 2,97 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 19 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 0,88 5,0 |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/| 0,216 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l <0,057 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,033 0,5 |LST1S026777:199%
Gelezis ng/l 1748 200  [LSTISO 6332:1995
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Mangands I-lg/] 48 50 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Chloridas mg/l 12,8 250  |LSTISO 9297:2008
< Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Sulfatas mg/[ 5’55 250 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Natris mg/l 4,3 200 |**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0 |LSTI1S0 9390:1998
Aliuminis pg/l <11 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas ngfl <6 50  [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/| 0,13 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas ug/l <5 10 [**svP72-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis ug/l <0,20 5.0  [***CSNENISO 172942
Chromas ug/l <2.0 50 |***CSN EN SO 17294-2
Varis mg/Il <0,001 2,0 [***CSN ENISO 17204-2
Nikelis ug/l <3,0 20 [***CSNENISO 172942
Svinas g/l <1,0 10 [***CSN EN IS0 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 [***CSNENISO 17294-2




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15563 Lapas: 2-2

1 2 3 -+ 5
Selenas pg/l <1,00 10 [***CSN ENTSO 17294-2
Gyvsidabris ug/l <0,020 1,0 [***CSNEN1SO 17852
Benzenas ug/l <0,20 1,0 |**LST EN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [**LST EN ISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy il nerasia 0,10  [**skystiy chromatografija
suma
1,2-Dichloretanas (DCA) ug/l <0,20 3,0 |**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) g/l <0,20 10 [**LST EN IS0 20595:201%
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LSTEN ISO 20595:2018
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ugfl <0,005 0,10 |**LST EN [SO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas ng/l <0,005 0,1 [**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [*LST EN IS0 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas g/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  [*LST EN IS0 6468:2000
4.4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1  [**LST EN IS0 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50 |**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Anzelika Damaskaité, chemike Elena Mataytene, chemikeé Indré Vaicikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ¥**ALS Czech Republic s.r.o.

UAB K 1 . (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laby vodain //}%—'

VT

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, istirtais éminiais,

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drand#iama.




]

EKOMETRIJA

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-2
UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15565

Uzsakovas, adresas:
Objektas, adresas:
Eminio paémimo
vieta:

UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS", Geguiés a. 19, Eigiskiy m., Sal¢ininky r.

Kalesninky k. vandenvieté, ., éaléininkq r.

i§ fiaupo

Eminys paimtas: 2021-12-27 09:30 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas; 2022-01-24
S Matavimo . . HN : N 5
Analité vnt, | Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met, Id.
Temperatura °C 12,0 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis s ir be nebiidingy irbe
pokyciy nebiidingy
pokyciy

priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams

Skonio slenkstis = ir be nebidingy ir be

poky&iy nebiidingy

poky¢iy

pH - 7,7 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 542 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 8,55 30 [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,37 4 LST EN SO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l <0,79 5,0  |LSTENISO 8467:2002
Amonis mg/l <0,012 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,28 50 JLSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,033 0,5 [LSTIS026777:1999
Gelezis pg/l 35 200  |LSTISO 6332:1995
Manganas ug/ e 0 Lronamsbrmervim e
Chloridas mg/| 21,8 250 |LST IS0 9297:2008
Sulfatas mg/ 253 250 |chmoimnisma Vot
Natris mg/1 4,3 200 [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,072 1,0 |LSTI1S09390:1998
Aliuminis pg/l 12 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas pg/l <6 S50 [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,21 1,5  [**LST ENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svp7.2-1:2019
Arsenas ngll <1,0 10 |***CSN ENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5,0 [***CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50  [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l 0,002 2,0 |***CSNENISO 17294-2
Nikelis ng/l <3,0 20 |***CSNENISO 17294-2
Svinas pg/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 [***CSNENISO 172942




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15565 Lapas: 2-2
1 2 3 - 5

Selenas pg/l <1,00 10 [=**CSN ENTSO 172942
Gyvsidabris pg/l <0,020 1,00 |***CSNENTSO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 [**LST EN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 |**LsT EN ISO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ng] —_m" 0,10  [*oskystiy chromatografia
suma

1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 [**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 |**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ug/l <0,20 10 [**LST EN 150 20595:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 [**LST EN S0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCR) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
[zodrinas pg/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Dieldrinas ug/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ngfl <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
4.4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  |**LST EN IS0 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50 [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemiké Anzelika Damaskaité, chemikeé Elena Mataytene, chemiké Indré Vaicikauskyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: L a veréj //}%’

Roma Zupkanc  § #1°

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkrediais, istirtais éminiais,

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama,




. IF/KVP 5.10-01
_ﬁ %} Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
N o ‘ Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-01-24
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15567
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Butrimoniy k. vandenvieté, ., Sak‘:’ininkq r.
Eminio paémimo
vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-12-27 12:30 pristatytas: 2021-12-27
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-12-27 baigtas: 2022-01-24
v Matavimo . . HN ;
Analite Vi Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 + 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
'Temperatura °C 1.4 - Chem.analiz.met Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [variotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
pH - 7.5 6.5-9,5 |LSTENISO 105232012
Savitasis elektrinis Iaidis uS/em 502 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 5,58 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 6,9 4 |LSTENISO 7027-1:2016
Permanganato indeksas mg/l 1,1 5,0 |LST ENISO 8467:2002
Amonis mg/l 0,387 0,5  |LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/| 0,075 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,032 0,5  [LSTIS026777:1999
GelezZis ng/l 828 200 [LSTISO 6332:1995
Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Manganas “g” 90 50 Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
Chloridas mg/l 12,8 250  |LST IS0 9297:2008
S . Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met, ld,
Sulfatas m&/] <1,77 250 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Natris mg/l 5,9 200 [**LST EN SO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,021 1,0 |LST 150 9390:1998
Aliuminis pg/l 13 200 [LSTISO 10566:1998
Cianidas ug/l <6 50 [LSTIS0 6703-1:1998
Fluoridas mg/I 0,16 1,5 [**LSTEN IS0 10304
Bromatas pg/l <5 10 |**svp7.2-1:2019
Arsenas pg/l <1,0 10 |**=CSNENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5,0 [***CSNEN IS0 17294-2
Chromas ng/l <2.0 50 [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,0 [***CSN EN IS0 17294-2
Nikelis ng/l <3.0 20 [***CSNENISO 17294-2
Svinas ug/l <1,0 10 [***CSNEN1SO 172942
Stibis ng/l <1,0 5,0 |***CSNENISO 17294-2




IF/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15567 Lapas: 2-2

1 2 3 4 5
Selenas ug/l <1,00 10 [***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris ng/l <0,020 1,0 [=*=CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 [**LST EN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [**LST EN SO 17993:2004
glasgiacikliq aromatiniy angliavandeniliy igh nerasta 0,10  [**skystiy chromatografia
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,00 [**LSTEN IS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 1O [**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN IS0 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) gl <0,005 0,10 [**LST EN 150 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,1 [**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,003 0,030 [|**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ug/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Dieldrinas ug/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1 [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1 [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
¥ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Anzelika Damagkait¢, chemike Elena Mataytene, chemiké Indré Vaicikauskyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

**UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé. parasas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
i o 1TAI KOM | \ /
Tvirtinu: ik /4@5
= i 7

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreiais, iStirtais ¢éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudiama.




