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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15157
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKI KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saldininky r.
Objektas, adresas: Tetény k. v-té, Misko g. 1, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:00 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
.. Matavimo . . HN .
*
Analité vt Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C - B C:ém.ana.llzz.met%n?:s,lg;?lo "
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebudingy
poky¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebtdingy
pokyciy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 482 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,40 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 35 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:  UAB _EKOMETRIIA® /4/%@%/

Laboratox-jioq vedain // (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Roma Zu pkaité Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, i§tirtais €éminiais.

Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15158
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Tetény k. v-té, Misko g. 1, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:00 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
. Matavimo . . HN . N
Analite _— Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
N Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C B B C}[:ém.anall‘iz.mct.o\/ki}l’nie:sf}llggl "
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaiéius 22 °C KSV/ml 54 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KS?’n/IIOO Neaptikta 0 T;Ibﬁz/ilfé%?f}og":2(”4’LST ENISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSZI/II 00 Neaptikta 0 ;;LOSIZ/EAT:;?.Z%OS']:2014’LST ENTS0 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedaira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /%

7 . : <
[ {pareigos, vardas, pavardg, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre€iais, istirtais €éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ M«a Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

. Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMYU PROTOKOLAS Nr. 15159
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., SalCininky r.
Objektas, adresas: Geliiny k. v-té, Géliy g. 3, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ €iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:30 pristatytas: 2022-12-07
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo . HN
Analité ot Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokybes tyri t.1d.
Temperatura °C B B Clr:;m.analll;z.metf)\/ilnf:s?lq‘-)l;o "
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams|
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyc¢iy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 481 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt <2,40 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 3,7 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o UAB . EKOMETRIJA«
Tvirtinu: Laboratorjjos vedéia /// ﬁ@V

Roma Zunkaits (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)
*

Tyrimu rezultatai susij¢ tik su konkre€iais, itirtais éminiais.
Be rastiiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15160
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eiiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Geliiny k. v-té, Géliy g. 3, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:30 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma\t/z;vtlmo Tyrimo rezultatai ) 41_?;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- o Unif. NT ir PV kokybeés tyri t1d.
Temperatura C B B C}I:;m.anallzz.met.o‘]/(i}llnie:sf}llg‘gzo e
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaiCius 22 °C KSV/ml 72 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
Koliforminiy bakterijy skaicius KSVIO0  Neaptika 0 [ TLSTENISO 5308-1:2014LST ENISO 930-
Zaryno lazdeliy (Escherichia coli) skai&ius KSXI/II 00 Neaptikta 0 szzslz/ilfég%%os'l:2014’LST ENTSO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB , EKOMETR A ;
Tvirtinu: L ahamto j //%

I : / / ! (pareigos, vardas, pavardé, para3as)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ . Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15161
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, EiSiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Pabradés k. v-té, E. ZaStauto g. 22, Saléininkq I.
Eminio paémimo vieta: i$ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:50 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
.. Matavimo . . HN .
*
Analité vt Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C - - Clr:;m.analll;zmet.u\l/(i)lln?:s?l,g;o "
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebtdingy
pokyciy
priimtinas
) . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyc¢iy nebiidingy
poky€iy
pH - 7,7 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 390 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/! Pt 3,09 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,45 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Paulius Eiva pristate: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardeé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gu§¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

UAB ., EKOMETRIJA® (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laboratorjjos vedéja / //m

. Lecias
T SupRaite (I (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimu rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais €éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ : Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15162
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Pabradés k. v-té, E. ZaStauto g. 22, éaléininkq r.
Eminio paémimo vieta: iS Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:50 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
. Matavimo HN
. . . . N
Analité vat. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C - B C}':;m.analll;z.met.o\lf(i};nie:sf)l'g‘r;:lo e
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy

. .. s sye KSV/IOO . **LST EN ISO 9308_ : -
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 |i201a/a1:2017 1:2014,LST EN IS0 9308
Zaryno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KS\n{l/ll i Neaptikta 0 T;]aslzli’féﬁ%% 08-1:2014,LST EN ISO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Emini paé¢me: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB EKOMETI?IIA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratoritos vedaia
INULER LG PREIED /I/' (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre€iais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

ﬁ Lapas:

EKO METRIJ UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

1-1

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15163
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. v-té, Sody g. 25, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupe
Eminys paimtas: 2022-12-07 10:33 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo HN
& 1 1 1 *
Analité vat. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C - B Chel:m.anallzzmetf)\/iln?:s,I“;‘;r:lo "
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebudingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
) . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7,7 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 397 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,70 30 |LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 5,8 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardeé) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gu§¢o, chemiké Angelija Garalyte
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB ,,EKOMETRIJA® . . (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: L%"ooratoiijos‘vedéja / / m
NOTTA ZupRane 777 (parcigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimu rezultatai susiie tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ ; Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,, EKOMETRIJA“
oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15164
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. v-té, Sody g. 25, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 10:33 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma‘t:;l\:mo Tyrimo rezultatai 2 41:-;\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- o Unif. NT ir PV kokybeés tyri t.1d.
Temperatura C - - C}r:ém.analll;z.metf)\l/(i}l,nssf}llgao e
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml 26 nebiidingy(**LST EN ISO 6222:2001
pokyc<iy
. .. . - KSV/100 . - 1 3
Koliforminiy bakterijy skaiCius ml Neaptikta 0 1:2]681£/EAI;I:§)(1)79308 1:2014,LST EN ISO 9308
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSX/II 00 Neaptikta 0 ::‘Zlaslzliﬁgg%%os":2014’LST ENISO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: *NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: R/ =
3

o / / (M (pareigos, vardas, pavardé, para3as)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ = Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,, EKOMETRIJA%
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15165
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisigkiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Emiliskiy k. v-té, Vaivorykstés g. 21, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 12:43 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo HN
Analité vnt. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temp cratira °C B B Cl?;m.anzillgz.met?\ll(i}lln?;szg;?f "
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams;
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebldingy
pokyciy
priimtinas
) . priimtinas vartotojams |[vartotojams
Skonio slenkstis . - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebidingy
pokyCiy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 505 2500 |LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,79 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,42 4 LST ENISC 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB »BEKOMETR 1A (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedsja
U ZUpkaite jor” (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i$tirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
""" I Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15166
UzZsakovas, adresas: UAB ,,EIgngIU KOMUNALINIS UKIS?”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., galéininkq I.
Objektas, adresas: Emiliskiy k. v-té, Vaivorykstés g. 21, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 12:43 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma‘t::?mo Tyrimo rezultatai 2 4-P;I>,I(\)I] ; Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Temperatura °C B - Cll'::zm.analll;z.met?\]/(i}l’n;:szggéllo e
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C KSV/mi 11x102 nebiidingy[**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
Koliforminiy bakterijy skaicius KSVILOOL Neapiika 0 [[*LSTENISO 9308-1:2014 ST EN IS0 9308-
Va lazdeliu (Escherichia coli) skai&i KSV/II001  \eaptikt 0  |*LSTENISO 9308-1:2014 LST ENISO 9308-
arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius ml eaptikta 12014/A12017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: // e

/ / /7 (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, iStirtais éminiais.
Be raStisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,EKOMETRIJA“

el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21

15167

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Sal¢ininky r.

Objektas, adresas: Vilkoniy k. v-té, Vilties g. 16, Sal¢ininky r.

Eminio paémimo vieta: i8 ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-12-07 14:19 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
- Matavimo . . HN .
Analité k. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C - - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢&iy nebiudingy
pokyc¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams [vartotojams
onio sienkstis - ir be nebdingy ir be
Sk lenkst
poky¢iy nebldingy
pokyciy
pH - 7,3 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 535 2500 {LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,86 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,75 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB _EK OMETR 1A (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorjjos vedeia /2 / m
N7 2A (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Roma Zupkaits

Tyrimu rezultatai susiie tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




; 1F/KVP 5.10-01
ﬁ i Lapas: ___1-_1_
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15168
Uzsakovas, adresas: UAB ,EISIS KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eiiskiy m., Saléininky r.
) g U N
Objektas, adresas: Vilkoniy k. v-té, Vilties g. 16, §aléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 14:19 pristatytas: 2022-12-07
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradeétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Mazl;;\;lmo Tyrimo rezultatai 5 41._;\;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.Id.
Temperatiira °C - - |ChemanalizmetVinios 1954
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaiCius 22 °C KSV/ml 18 nebiidingy!**LST EN ISO 6222:2001
pokyc€iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KS\ni/ll 00 Neaptikta 0 ::%S]Z /i]fé%%% 08-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KSXI/II o Neaptikta 0 t*zLosuTt /ﬁlféﬁ%%os'l:zom’]“ﬂ ENISO 8808
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Y. sinlidy //%b’

v . " W aith A (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkrecCiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ i%:i;" Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
ooy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15169
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Dailidziy k. v-té, Mokykles g. 13, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 13:42 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
.. Matavimo . . HN .
*
Analité vt Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C B B Clr:fl:m.anallriz.mctf)vilnf;sf}{;‘;?lu e
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
) . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyc¢iy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 529 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt | 3,09 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 1,1 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

.. UAB ., EKOMETRIJA®
Tvirtinw: ___y ahoratorijos vedéia /{ { ,%5

Roma Zupnkaité (pareigos, vardas, pavard¢, para3as)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




IF/KVP 5.10-01

E 3 Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

1-1

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15170
Uzsakovas, adresas:  UAB ,EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: DailidZiy k. v-té, Mokyklos g. 13, Saléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 13:42 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rais: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma‘t;;\:mo Tyrimo rezultatai 2 421(\;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatiira °C - - gﬁ’iﬂ:ﬂﬁfz})ﬁeﬁkﬁmgﬁ" e
Be
Kolonijas sudarangiy vienety skaiéius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSX{II 00 Neaptikta 0 :2]6% fﬁg%” 08-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KSX]/11 ol Neaptikta 0 ::*21;)51"1“/&1;1;(1)79308-1:2014,LST EN1SO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /,%

l L (pareigos, vardas, pavardé, para$as)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ o Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
ooy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15171
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Purvény k. v-té, Saulétoji g. 8, Sal&ininky r.
Eminio paémimo vieta: i$ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 09:50 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo HN
. . . . N
Analité Vit Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybeés tyri t.1d.
Temperatur a °C B B Clr:el:m.analll;z.met.o\/ki}l,nf:sf)l,ggt;o e
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams;
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebidingy
poky¢iy
priimtinas
) . priimtinas vartotojams |vartotojams|
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyciy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 543 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/] Pt <2,40 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,23 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gu§¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

——
U fB uD'\(-{.JVJb TRITA™ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
. aboratorijos veq Sja //%-S
Tvirtinu: Roma 7ypp a4 7+

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama. i

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas)




1F/KVP 5.10-01
_ﬁ Lapas:l-ﬁl
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15172
UzZsakovas, adresas: UAB ,,EI§I§KIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininkq L.
Objektas, adresas: Purvény k. v-té, Saulétoji g. 8, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 09:50 pristatytas: 2022-12-07
Eminio raisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma‘t;\:mo Tyrimo rezultatai 5 41._3;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybeés tyri 1d.
Temperamra °C - - Clrll;m.anallrizmet,o\l;i)l,nie:sf}l,ggf e
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiius 22 °C KSV/ml 5,0 nebiidingy[**LST EN 1SO 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSX/}I 0 Neaptikta 0 :jzrbslg/ilf;;g%% 08-1:2014,LST EN SO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSX/II 00 Neaptikta 0 ITZIBSII/EAT;%”OS'I:2014’LST EINISC 5508~
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /%%
[ (pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud#iama.




" 1F/KVP 5.10-01
ﬁ ' Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt

2023-01-02
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15173
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIYy KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Jandiiiny k. v-té, Janéiiiny UDC, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 13:34 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2023-01-02
. Matavimo . HN
. . . "
Analité vt Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
~ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp eratiira °C B B Chem.analiz.met. Vilnius,1994
priimtinas
) priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyc¢iy neblidingy
pokyciy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams {vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyc¢iy nebiidingy
pokyciy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 526 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,09 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,90 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Nikelis ng/l <3,0 20 [**CSNENISO 17294-2
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, **ALS Czech Republic s.r.0.
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB ,EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedéja (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tyirtinu: Roma Zupkaité ///@%‘r
/v (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i$tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

,ﬁ N Lapas:  1-1
EKOMETRIJ UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15174
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eigiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Jan¢iiiny k. v-té, Jan¢itiny UDC, éaléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 13:34 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rsis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
... Matavimo . . HN . N
Analité vat. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C B B C}x:;m.anallliz.metf’\l/(i}lln::s?l,;‘;‘;o "
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml 7,0 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyCiy
Koliforminiy bakterijy skaicius KS;/II 00 Neaptikta 0 :*ZLOSJ‘ /EAT:;(S)%%OS'I:ZOM’LST ENISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KSXI/II o0 Neaptikta 0 :ZI;)SIE/?B%%%OS']:2014’LST ENISOISSOSE
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) {pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: I_T{\Il ~-IV7K(’5\7”1T7’»’~’;““ ///@av

o ) e i / /77 (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

E
ST R g gy

. Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




s 1F/KVP 5.10-01
j ol Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15175
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. v-té, Dvaro g. 8, Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: iS ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 14:49 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo . . HN
. 3 *
Analité vat. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybes tyri t.1d.
Temperatura °C - - Clr:::m.an;liz.melf)vilnf:s,lgg‘lto "
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams|
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebidingy
pokyciy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebidingy
poky¢iy
pH - 7,3 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 532 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 5,41 30  LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,21 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB .EKOMETRIJA% (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja //}%%
Roma Zupkaité 1AM (pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreGiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ iy Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15176
Ussakovas, adresas: ~ UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, EiSiskiy m., SalSininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. v-té, Dvaro g. 8, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ €iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 14:49 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma:;\?mo Tyrimo rezultatai ) 41_;];17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= o Unif. NT ir PV kokybeés tyri t1d.
Temperatura C B B Cllz::m.anall‘;z.metf)\l/(i}l,nie:st,}llg‘r)r:lo e
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai€ius 22 °C KSV/ml 5,0 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skaiCius KSYn/ll 00 Neaptikta 0 :*2]6812 /§T:£%?79308'1:2014’LST ENISO 9308-
7arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KS\n/;/ll 00 Neaptikta 0 :*2]6315 /ilféz%%os":zm“'l‘“ ENTS0 9308
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB . ,FEKOMETPIIA
Tvirtinu: 1ohorntor g //m

Bioms < 8 /" pareigos, vardas, pavardé, parasas)
g

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre€iais, iStirtais €miniais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




- IF/KVP 5.10-01
ﬁ A Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15177
Ussakovas, adresas:  UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, EiSiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Kalesninky k. v-t¢, J. Pauliaus IT g. 15, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 09:15 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo HN
. . . . "
Analité vk, Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C B - C }l:;m.anall‘;z.metf)vilni:s,l:;;;to e
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams,
Kvapo slenkstis - ir be nebuidingy ir be
pokyciy nebidingy
pokyciy
priimtinas
) . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/cm 543 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt <2,40 30  |LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,32 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardeé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gu§¢o, chemike Angelija Garalyté
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UABEK Q]VI ETRIJA« (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: L??fi’f_ogl 0s vedéja

T EEPRATe 24 (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimu rezultatai susije tik su konkreiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ ' Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15178
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eisigkiy m., Saléininky .
Objektas, adresas: Kalesninky k. v-t¢, J. Pauliaus IT g. 15, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i$ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 09:15 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma‘t,:;lmo Tyrimo rezultatai 2 41;1(\)117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokybeés tyri t1d.
Temperatura °C B B Cl?::m.anallll;z.metf)\l/?{nie;sf}llg‘;:o "
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy

. .. . iy KSV/100 . - - n
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml Neaptikta 0 1:2L051£/§I;I:§)(1)793 08-1:2014,LST EN IS0 9308
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius KSXl/ll 00 Neaptikta 0 I*ZIBSIE /ilfé%?f}os'lﬂo””““ EN1500950s=
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ot /P

/77 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
‘E - Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB , EKOMETRIJA“
oo Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15179
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objcktas, adresas: Butrimoniy k. v-té, Jaunystés g. 2, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 13:15 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo . . HN . .
Analité . Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybeé i t.1d.
Temperatura °C - - Clr:ém.anallriz.me:tf’\ll(i);nielfsf}lé‘;‘lgl;,0 "
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢iy nebidingy
poky¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokyc¢iy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/em 504 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 3,09 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,22 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
FEminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus€o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o
Roma 711}\11-:{1-45

o UAB ,,EKOMETRIJA“
Tvirtinu: Laboratorijos vedaia l{(/&m(

(pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
E L Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15180
Ussakovas, adresas: ~ UAB ,BISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Butrimoniy k. v-té, Jaunystés g. 2, §aléininkq r.
Eminio paémimo vieta: iS Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 13:15 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma:,e;\;lmo Tyrimo rezultatai 5 41.?:17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
_ o Unif. NT ir PV kokybés tyri t1d.
Temperatura C B B C}r:cl',mana.lll;z.met.o\/ki}l,ni;st}l,ggé:o e
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml 85 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyCiy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSZ{II 00 Neaptikta 0 I*zLoSth /ilfé%%% 08-1:2014,LST EN ISO 9308-
7arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSZI/II 00 Neaptikta 0 I*ZIE)SIZ /iI;Ié%%%OS'I:zOM’LST ENISO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedtira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristaté: Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas}

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / / m

A (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




