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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
I Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1779
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., galéinink\; L.
Objektas, adresas: Vilkoniy k. v-té, Vilties g. 16, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 14:50 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
_— Matavimo : ; HN . "
Analité S Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Tcmperarura °C 9,2 ~ Clrllel:m‘a\nalll;z.mt:tf,\)/(i}llnie\:}lq‘;'x;zl0 i
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams|
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebidingy
poky¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 406 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/] Pt 6,3 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,20 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / %
77"

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(parcigos, vardas, pavard¢, parasas)
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2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1780
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Vilkoniy k. v-té, Vilties g. 16, Saléininkq I.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 14:50 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
v Matavimo x . HN .
Analité B Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 S S
Temperatiira °C 9.2 - |Clemmitzmet Vanian 1958
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml 4,0 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
. e i ot KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius il Neaptikta 0 |12014/a1:2017
. ; oy : oxe KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius il Neaptikta 0 lisoraara017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /, /m

P45 i (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1777
Uzsakovas, adresas: ~ UAB, EISISKIJ KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eisiskiy m., Sal€ininky r.
Objektas, adresas: EmiliSkiy k. v-té, Vaivorykstés g. 21, Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 13:10 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas; 2023-03-03
e Matavimo . . HN . -
Analité il Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 <]
= Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C 9’9 P C}r:;mxn;ll;z.mct.o\‘;ls{n;:\fsf{;;o e
priimtinas
X priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
poky¢iy nebudingy
pokyciy
priimtinas
. i priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyéiy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 522 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 3,4 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 3,8 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /{/&%r

{0 (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1778
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EI§ISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininkq o
Objektas, adresas: Emiliskiy k. v-té, Vaivorykstés g. 21, §aléininkq r
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 13:10 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
Analité Ma‘t/z;\;lmo Tyrimo rezultatai 2 41_;](\)117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Temp eratura °C 9’9 ) C:;m‘an;ﬁz‘metfvgnfjsf{gao o
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skaicius KSVITO0 Neaptikia 0 ["LSTENISO9308-12014LST ENISO 930-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skai&ius KS\r;/ll i Neaptikta 0 I;I;)SIE ,irf:;%?.l%os'l:zm“’l‘“ BRSO 3305-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /e

L8 e (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1775
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, EiSiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. v-té, Sody g. 25, Saléininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 14:10 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
S Matavimo : 2 HN . *
Analité Gab Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C 9’3 = C:;m.an;lzz.met.o\l%n;:s‘,‘{g;o i
Gelezis pg/l 44 200  |LSTISO 6332:1995
priimtinas
] priimtinas vartotojams |vartotojams|
Kvapo slenkstis = ir be nebadingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyc¢iy nebldingy
poky¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 409 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 4,2 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU <0,06 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paeme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikeé Elena Mataytene, chemikas Adrian Gu§¢o, chemiké Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /,’/%V
# &

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be ratiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1776
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIY KOMUNALINIS UKIS”, GeguZés a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Dainavos k. v-té, Sody g. 25, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 14:10 pristatytas: 2023-02-23
Eminio raisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
Analité Metants Tyrimo rezultatai e Tyrimo metodo ND*
vnt. 24:2017
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybeés tyri 1d.
Temperatiira °C 9,3 N C}rl‘;m.an;l\;z.meti/ki}lln?jszgao e
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaiéius 22 °C KSV/ml 5,0 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokytiy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KS:/n/ll o Neaptikta 0 :‘216511 /irig%%os-l UL STENIS0 2508
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSYn/ll L Neaptikta 0 I:‘ZIE)SIZ /EAT:;?)%% e
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /i

/ / i i (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, itirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1769
Uzsakovas, adresas: UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eiiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Tetény k. v-té, Misko g . 1, Sal&ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 10:20 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
S Matavimo : . HN . "
Analité S Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
& Unif. NT ir PV kokybés tyri t1d.
Temperatura °C 9’8 3 C:;m.anallriz.metf)\};?{nic:s?l'g;o %
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebtdingy
poky¢€iy
priimtinas
) priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyc¢iy neblidingy
poky¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 551 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 9,9 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,11 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Gelezis ng/l 46 200  |LSTISO 6332:1995
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: //;@i%(/

[EER (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1770
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., SalSininky r.
Objektas, adresas: Tetény k. v-té, Misko g. 1, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 10:20 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
Gy Matavimo » . HN A "
Analité b Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Tcmperatura °C 9,8 = C:;m.anallzz‘metf)\’kﬂnfus?l'gao )
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skaicius KS;/;/II o Neaptikta 0 :;.216511 /iT:;%%”OS'I HOLALSTEN 1509008
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KSXI/II 0 Neaptikta 0 Ay AERTENT0 9308
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: // ,%

AL (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETR I'J A UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
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2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1771
Uzsakovas, adresas: UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Geliiny k. v-té, Géliy g. 3, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ éiaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 11:00 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
V5 Matavimo . - HN Z o
Analité ot Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybé i t.1d.
Temperatura °C 9,7 i C}r:;m.an;lzz.metf)\’ki};n;js?lrgg:to i
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢iy nebtdingy
poky¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyciy nebldingy
poky¢iy
pH - 7,7 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 548 2500 [LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 8,4 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,07 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Gelezis ng/l 44 200  [LSTISO 6332:1995
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ,Z&a%
FALE

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1772
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Geliiny k. v-té, Géliy g. 3, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 11:00 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
o Matavimo . . HN . .
Analité P Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
Temperatira °C % - BN o ats
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaiéius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN SO 6222:2001
poky¢iy
PSR, . o KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius L Neaptikta 0 li2014/a1:2017
< . LS . s KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarmyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius e Neaptikta 0 Ao
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /%(
/ [ §

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, istirtais éminiais.

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1773
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Pabradés k. v-té, E. ZaStauto g. 22, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 13:40 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
2o Matavimo : : HN . -
Analité = Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 S
- Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Temperatiira °C 9,5 z C:;m.an:;]l;z.met.u\l/(i}lln;;s?l'g;lio iy
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams|
Kvapo slenkstis = ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
. i priimtinas vartotojams |vartotojams|
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyc¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 408 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 7,1 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,24 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / &}ﬁ\
77

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas)
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EKOMETR 1__;! A UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1774
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzeés a. 19, Eisiskiy m., §aléininkq I.
Objektas, adresas: Pabradés k. v-té, E. Zastauto g. 22, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 13:40 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
ik Matavimo : . HN :
Analité £ Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
B Unif. NT ir PV kokybeés tyri 1d.
Temperatura °C 9,5 & C:;m.analll;z.me:\’—i)llnicl:sgg&o i
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
. i 5 KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ] Neaptikta 0 |i501a/41:2017
y : A : N KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius ke Neaptikta 0 ° |1a01a7a1:2017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /, /m

TEL (pareigos, vardas, pavard¢, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,, EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1781
Uzsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., galéininkq e
Objektas, adresas: Dailidziy k. v-té, Mokyklos g. 13, Saltininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 12:30 pristatytas: 2023-02-23
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
i Matavimo : : HN . .
Analité it Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 9
Temperatia R IR R 57
priimtinas
" priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7.5 6,5-9,5 |LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 516 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva : mg/1 Pt 2,5 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 3:2 4 LST EN ISO 7027-1:2016
GeleZis ng/l 151 200  |LSTISO 6332:1995
Manganas ug/ 3 50 |Cremanalizmet vinius1o58
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /7/%;%-
e

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(parcigos, vardas, pavarde, parasas)
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

B Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

)

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1782
UzZsakovas, adresas: UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: DailidZiy k. v-té¢, Mokyklos g. 13, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 12:30 pristatytas: 2023-02-23
Eminio raisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
Analité Ma:/;‘:mo Tyrimo rezultatai 2 413731 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybé i .1d.
Temperamra € 976 B C}r:«lem,analll;z.met.o\l/(i}l'niejs?lrggé‘lo e
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSX/II o Neaptikta 0 rzl;)s]z/iﬁﬂg%”os'l:2014‘LST HH o308,
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KSYH/II Ly Neaptikta 0 ;:Z%Slz/irig%ﬂos"QOMLST ENISO. 9308+
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Emini paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: /A

," 8 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1783
Uzsakovas, adresas: UAB, EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Purvény k. v-té, Saulétoji g. 8, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 09:40 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
s Matavimo ’ . HN . "
Analité hE Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybeés tyri t.1d.
Temperatura °C 9’5 5 G l?;m.anilﬁz.met?\l’('ﬁn?:sf}l'gau i
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebilidingy
poky¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 550 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,0 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,14 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: m

[44 (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
PN Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1784
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Sal&ininky r.
Objektas, adresas: Purvény k. v-té, Saulétoji g. 8, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i¥ Ciaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 09:40 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
Ty Matavimo : : HN ; o
Analité e Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
Temperatiira °C 9.5 - CremamiizmetVinios 908
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyCiy
Koliforminiy bakterijy skaicius SV Neaptikta ;[ EIS0 06 (20141 STEN IS0 9200
Zamnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius KSXl/ll 0 Neaptikta 0 ;;Iaslz/iig%”og'l 2014 LSTEN IS0 9305-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu:

UA (pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




By P 7.8.1, Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1
_‘ﬁ% Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
B Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. 1785
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Sal&ininky r.
_ Objektas, adresas: Janéiiiny k. v-té, Janéiiiny UDC, Saléininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 12:30 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
e Matavimo ] . HN ; "
Analité o Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 ) 5]
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Tempcratura °C 9’3 i Ci?;m.an;lzz.metwn;::s?l’gao e
priimtinas
; priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
N . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
pokyciy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 521 2500 [LSTEN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt <24 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 4,5 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Gelezis pg/l 142 200  |LSTISO 6332:1995
Manganas kel S 50 |Chom iz met Vniusont
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavard¢) (parcigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: //%g%f

{77 (parcigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, iitirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
#p LMk sty iomos
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1786
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, EiSiskiy m., SalGininky r.
Objektas, adresas: Jantiiiny k. v-t¢, Jan&iany UDC, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 12:30 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
. M i . ; :
Analité a‘t,z;\:mo Tyrimo rezultatai 2 4?;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatiira °C 9.3 - |Cemanalizamet Vimins 1054
Be
Kolonijas sudaraniy vienety skaiius 22 °C KSV/ml 25 nebiidingy|**LST EN SO 6222:2001
pokyéiy

. o & s KSV/100 ! o 5 2
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ol Neaptikta 0 1:216811- /i?fé%%”og B2OLEESTENIS0 9508
F sy lazdel; (Bscherichia coli)iskait: KSV/100 Neastilkta 0  [**LSTENISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-

yn y (Escherichia coli) skai¢ius i eapti 1:2014/A1:2017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

L S (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1787
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKI KOMUNALINIS UKIS”, Gegu¥és a. 19, Eigiskiy m., Salgininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. v-t¢, Dvaro g. 8, Saléininkq r;
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 15:30 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
e Matavimo ! ; HN : -
Analité b Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 S
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperamra °C 9,9 < C}rll;m.analll;z.met?\l;zn?;st}lfg;o e
priimtinas
. priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
poky¢iy nebidingy
pokyéiy
priimtinas
. : priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
pH - TS 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/em 412 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5.5 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,33 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /7%(

/
/77 T (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2023-03-03
TYRIMU PROTOKOQOLAS Nr. 1788
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, EiSiSkiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Padvarioniy k. v-té, Dvaro g. 8, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 15:30 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
o Matavimo . ; HN ) ¥
Analité i Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 2 5]
o ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatura C 9,9 3 C}r::tm.analll;z.met.o\/k?{niust}l’;gzto ot
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaiGius 22 °C KSV/ml 3,0 nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KS?;/II L Neaptikta 0 ;:'2‘6511 /21;%%93 UEAZOLELET B0 9008
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius >V !*’|  Neaptikta 0 [7LSTENISO 9308-1:2014 ST ENISO 9305-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /st

24 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i3tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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METRIJA UAB ,EKOMETRIJA“

SRS Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

EKO

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1789
Uzsakovas, adresas: ~ UAB , EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eigiskiy m., Saléininky r.
Objektas, adresas: Kalesninky k. v-t¢, J. Pauliaus IT g. 15, saléininkq .
Eminio paémimo vieta: i¥ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 09:00 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
o Matavimo . : HN . "
Analité it Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Temperatura °C 9’8 & Cgém.mglzz.met%nﬁst}l,ggio b
priimtinas
] priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyc¢iy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams,
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky¢iy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 550 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 12 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,97 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Manganas pg/l 28 50 C:;m.anallﬂz‘met.o\/ki}llnfjs?l,g;o o
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 % 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus¢o, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /j%r
f L]

(parcigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1790
UZsakovas, adresas: UAB ,,EISIﬁKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, EiSiskiy m., Saléininkq I.
Objektas, adresas: Kalesninky k. v-té, J. Pauliaus II g. 15, §a]éininkq r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 09:00 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
Analité Ma:f::mo Tyrimo rezultatai 5 421;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Temperamra OC 9’8 = C:::m‘analll;z.metf)\l/(i}lln;“:st}llgao i
Be
Kolonijas sudarangiy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy[**LST EN ISO 6222:2001
pokyc¢iy
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSZ]/11 Gl Neaptikta 0 ;;16311/5‘1;1:53?79308-1 EOLLISTENING 3508
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSXI‘ % Neaptikta 0 e [ A0ALSTENIS0 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /}%

il (pareigos, vardas, pavard¢, paraas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1791
Uzsakovas, adresas: ~ UAB ,,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Geguzés a. 19, Eisiskiy m., Salininky r.
.. Objektas, adresas: Butrimoniy k. v-té, Jaunystés g. 2, Saléininkq I.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 12:00 pristatytas: 2023-02-23
Eminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
ale Matavimo : . HN .
Analité s Tyrimo rezultatai 24:3017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= ° Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Temperatura C 9,8 . Clr':;m.anallngmetf)\ll('l)l’nic;s?llg&O =
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢éiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
X 3 priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢iy nebiidingy
pokydiy
pH - 7,6 6,5-9,5 |LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 521 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,9 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 3T <4 LST EN ISO 7027-1:2016
Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Manganas pg/ 1 3 50 CE;m.analll;z.melwni:szgg:to e

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gus&o, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu:

[ATEES (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimu protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2023-03-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1792
Uzsakovas, adresas:  UAB ,EISISKIU KOMUNALINIS UKIS”, Gegués a. 19, Eisiskiy m., Sal¢ininky r.
Objektas, adresas: Butrimoniy k. v-té, Jaunysteés g. 2, Sal¢ininky r.
Eminio paémimo vieta: i$ iaupo
Eminys paimtas: 2023-02-23 12:00 pristatytas: 2023-02-23
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2023-02-23 baigtas: 2023-03-03
Analité Ma‘t;‘;lmo Tyrimo rezultatai 2 4};};17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatia T e
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
Koliforminiy bakterijy skaicius RSV Neaptikta 0 [(LSTENISO 5308.1:2014LST ENISO 5306-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius KS\H/;/II il Neaptikta 0 ::zlbslz/itl:;%%% (e AT BN IS0 19308~
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NV.SPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /) m

[T (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




